
 แบบปรับปรุงอาคารเรียนและหอ้งพกัอาจารย ์แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจดัทาํแบบเท่านัÊน ให้ผูร้บัจา้งสาํรวจหน้างานจรงิก่อนดาํเนินการ/เสนอราคา*

แปลนพืÊนห้องพักอาจารย ์ชัÊนş

แปลนพืÊนห้องพักอาจารย ์ชัÊน6

แบบขยายประตู-หน้าต่าง

แบบขยายม่านและกระดานกระจก

นํแบบขยายห้อง Êาชาย-หญิงชัÊนŞ

นํแบบขยายห้อง Êาชาย-หญิงชัÊนŞ

นํแบบขยายห้อง Êาชาย-หญิงชัÊน7

นํแบบขยายห้อง Êาชาย-หญิงชัÊน7

ผังฝ้าเพดานชัÊน6

ผังฝ้าเพดานชัÊน7

ผังดวงโคมห้องพักอาจารย ์ชัÊน6

ผังดวงโคมห้องพักอาจารย ์ชัÊน7

ผังเต้ารับห้องพักอาจารย ์ชัÊน6

ผังเต้ารับห้องพักอาจารย ์ชัÊน7

ผังระบบปรับอากาศหอ้งพักอาจารย ์ชัÊน6

ผังระบบปรับอากาศหอ้งพักอาจารย ์ชัÊน7

ตารางโหลดไฟฟ้า ชัÊน6

แนวศูนยก์ลางเสา

แสดงระยะจากศูนยก์ลาง ถงึ

แสดงระยะจากศูนยก์ลาง ถงึ

แสดงระยะริมหรือขอบ ถงึ

ความหนารวม ŚŘ ซม.(มาตราสว่นเลก็)

ผนงับล๊อคแกว้ (มาตราสว่นใหญ่)

ผนงัก่ออิฐบล๊อคชอ่งลม

ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อคสองชัÊน ฉาบปนูสองดา้น

หินออ่น

ผนังบล๊อคแกว้ (มาตราสว่นเลก็)

ศนูยก์ลาง

รมิหรือขอบ

รมิหรือขอบ

ดินเดิม

แสดงแนวทิศเหนือ

แสดงทิศทางรูปดา้น

ผนงัก่ออิฐมอญครึÉงแผ่น ฉาบปนูสองดา้น
ความหนารวม řŘ ซม.(มาตราสว่นใหญ่)

ผนงัก่ออิฐมอญเต็มแผ่น ฉาบปนูสองดา้น

ดินถม

ผนงัก่ออิฐมอญเต็มแผ่น ฉาบปนูสองดา้น
ความหนารวม ŚŘ ซม.(มาตราสว่นเลก็)

ความหนารวม ŚŘ ซม.(มาตราสว่นใหญ่)
ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อค ฉาบปนูสองดา้น

ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อค ฉาบปนูสองดา้น

ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อคสองชัÊน ฉาบปนูสองดา้น

ความหนารวม ŚŘ ซม.(มาตราสว่นเลก็)

แสดงแนวตดั

ความหนารวม ŚŘ ซม.(มาตราสว่นใหญ่)

ความหนารวม ŚŘ ซม.(มาตราสว่นใหญ่) บ่อพกั

ดูแบบขยาย

ฉนวนกันความรอ้น

แสดงบริเวณปูกระเบื Êองเซรามคิ

สญัลกัษณ์

ความหนารวม řŘ ซม.(มาตราสว่นใหญ่)
ผนงัก่ออิฐมอญครึÉงแผ่น ฉาบปนูสองดา้น

คอนกรีต (มาตราสว่นเลก็)  

คอนกรีต (มาตราสว่นใหญ่)

ผนังเบา

ผนังเดิม(มาตราสว่นเลก็)  ผนังทนไฟ

รายการประกอบแบบ

ปรับปรุงชัÊน Ş
- ห้องพักอาจารย์
- ระบบไฟฟ้าหอ้งพักอาจารย์
- ระบบปรับอากาศห้องพกัอาจารย์

ปรับปรุงชัÊน ş
- ห้องพักอาจารย์
- ระบบไฟฟ้าหอ้งพักอาจารย์
- ระบบปรับอากาศห้องพกัอาจารย์

แปลนครุภฑัณห์้องพักอาจารย ์ชัÊน6

รายการครุภฑัณ์

แปลนครุภฑัณห์้องพักอาจารย ์ชัÊน7

แปลนครุภฑัณห์้องพักอาจารย ์ชัÊน7
(แบบปรับปรุง)
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น
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  รวม :

มาตราสว่น : ีวนัทÉ :

AA- 01

ELECTRICAL SYMBOL
ขอ้กาํหนดแผงสวิทซจ์่ายไฟฟา้รวม
ELECTRICAL SYMBOL
ขอ้กาํหนดแผงสวิทซจ์่ายไฟฟา้รวม
ELECTRICAL SYMBOL
ขอ้กาํหนดแผงสวิทซจ์่ายไฟฟา้รวม
ELECTRICAL SYMBOL
ขอ้กาํหนดแผงสวิทซจ์่ายไฟฟา้รวม
ELECTRICAL SYMBOL
ขอ้กาํหนดแผงสวิทซจ์่ายไฟฟา้รวม

ตารางโหลดไฟฟ้า ชัÊน7

Main Riser



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจดัทาํแบบเท่านัÊน ให้ผูร้บัจา้งสาํรวจหน้างานจรงิก่อนดาํเนินการ/เสนอราคา*

สัญลักษณแผนที

อาคารเรียน

1

ประตู

ถนนคอนกรตี

ตนไม

เสาไฟ

แนวทอระบายน้ํา

บอพัก

ขอบเขต

อาคารที่พัก

ซุมจําหนายน้ํา

อาคารเกา

ปอมยาม

อัฒจนัทร

สนามเลนกิฬาพื้นคอนกรตี

สระน้ํา

หอพระ

สัญลักษณแผนที
1 ตึกอํานวยการ
2 หองสมุด และวิทยบริการ
3/1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ, แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
3/2 แผนกวิชาการโรงแรม
4/1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ, แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

และอาคารปฏิบัติการผลิตภัณฑเนื้อ
4/3 อาคารคณะวิชาคหกรรมศาสตร
4/4 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
5 คณะวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
5/2 แผนกวิชาออกแบบสิ่งทอ
5/3 อาคารคณะวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (กําลังกอสราง)
6/1 แผนกวชิาการทองเทียว
6/2 แผนกวชิาการโรงแรมและแผนกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
7/1 แผนกวิชาการเงินการธนาคารและแผนกวชิาการตลาด (ปดปรับปรงุ)
7/2 ศูนยวิจัยและฝกอบรมอุตสาหกรรมเสื้อผา
8 อาคารกิจกรรม, สวัสดิการ, แผนกแนะแนวและหองพยาบาล
9 แผนกวิชาการบญัชี, แผนกวิชาคอมฯธุรกิจและแผนกวชิาคหกรรมศาสตรทั่วไป
10 แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
11/1 อาคารคณะวิชาศกึษาทั่วไป
11/2 แผนกวิชาวิทยาศาสตร
11/3 แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
12/1 แผนกอาคารสถานที่
12/2 แผนกยานพาหนะ
13 แผนกวิชาเคหะภัณฑ
14/1 แผนกวิชาเทคนิคอตุสาหกรรม
14/2 อาคารปฏิบัติการวิชาเทคนิคอสุาหกรรม (เก็บของ)
15/1 แผนกวิชาชางยนต
15/2 แผนกวิชาชางยนต
15/3 คณะดุรุศาสตรอตุสาหกรรม
15/4 อาคารปฏิบัติการชางยนต
15/5 อาคารคณะวิชาออกแบบอตุสาหกรรม
16/1 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
16/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร
16/3 แผนกวิชาเทคนิคคอมพวิเตอร
17 แผนกวิชาชางไฟฟา
18/1 แผนกวิชาชางกล
18/2 แผนกวิชาชางโลหะ
18/3 อาคารปฏิบัติการชางโลหะ
18/4 แผนกวิชาชางโลหะวทิยา
19 แผนกวิชาชางกอสราง

20 อาคารคณะวิชาวิศวกรรมสิ่งทอและคณะวชิาโยธา
21 แผนกวิชาการพมิพ
22 แผนกวิชาการถายภาพและภาพยนตร
23 อาคารปฏิบัติการชางพิมพ
24 แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ
25 อาคารปฏิบัติการถายภาพและภาพยนต
26 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งทอ (โรงถัก)
33 อาคารคณะวิชาเทคโนโลยีเคมี
34 แผนกวิชาชางโยธา
35 อาคารสาขาวิศวกรรมสํารวจ
36 อาคารเรียนรวม
37 อาคารเอนกประสงค (โรงอาหารและชมรมนกัศึกษา)ดําเนินการปรับปรงุในครัง้นี้)
48 อาคารคณะไฟฟา
50 อาคารคณะวิชาบรหิารธุรกจิ
51 อาคารคณะวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

36

25

21 22

23
35

20

34

19

18/11715/5

48

14/2

14/1

50

37

33

10

8

9

15/3 15/1

15/2

16/2 18/3

18/218/416/1

16/3

12/1

11/3

11/1

12/2

7/1

6/1
3/1

3/2

4/2

4/1

51

4/1

4/3

4/4

7/2

22

24
26

อาคารบานพัก

อาจารยืชุดที่2
อาคารบานพัก

อาจารยืชุดที่4
อาคารบานพัก

อาจารยืชุดที่1

สถานียอยเย็นอากาศ

การไฟฟานครหลง

ลานสนามกิฬา
สนามเทนนิส

สนามเทนนิส
สนามบาส

อาคารบานพัก

อาจารยืชุดที่3

อาคารชุดที่1
บานพักคนงาน

อาคารชุดที่1
บานพักคนงาน

อาคารชุดที่2
บานพักคนงาน

อาคารชุดที่3
บานพักคนงาน

สวนยอมไมไทย

เฉลิมพระเกียรติ

5ธันวาคม 2540

แทงน้ํา

ทางไปศูนณการคาวรรัตน

ทางไปถนนสาธร

ทางไปถนนพ
ระราม 3

ถนนนางลิ้ นจี่

15 /4 อา คารชํ ารุด)

สนา มตะกร อ

สนาม
บอลเลย

สนามบาส

ที่
จอดรถ

5/2

ราอาหาร

ปมน้ํามัน ptt

วิทยาเขตบพิตรภิมุข

ถนนเยาชน

ถนนราธิวาสราชนครินทร

สนา ฟม ุตบอล
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

4.) นายดลภิลาภ กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :
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1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ       ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

อัศวชัยสุวิกรม 



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจดัทาํแบบเท่านัÊน ให้ผูร้บัจา้งสาํรวจหน้างานจรงิก่อนดาํเนินการ/เสนอราคา*

มาตราสว่น 1:200
ืพแปลน ÊนชัÊน6

ว่าง
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55
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50

2.
00

หอ้งพกัอาจารยด์แูบบขยาย A
A-05

หอ้งนํÊาอาจารยด์แูบบขยาย A
A-08

หมายเหตุ
ทาสีผนงัภายในทาสีฝา้เพดานหอ้งพกัอาจารย์

1:225

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

4.) นายดลภิลาภ กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

AA- 3 33

แปลนพืÊนชัÊนř

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

อัศวชัยสุวิกรม 



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจดัทาํแบบเท่านัÊน ให้ผูร้บัจา้งสาํรวจหน้างานจรงิก่อนดาํเนินการ/เสนอราคา*
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มาตราสว่น 1:200
ืพแปลน ÊนชัÊน7

หอ้งพกัอาจารยด์แูบบขยาย A
หอ้งนํÊาอาจารยด์แูบบขยาย A

A-11
A-06

หอ้งนํÊานักศึกษาดแูบบขยาย

A-13
Aหมายเหตุ

ทาสีผนงัภายในทาสีฝา้เพดานหอ้งพกัอาจารย์

1:225

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

AA- 4 33

TITLE-T2

TITLE-T1

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ       ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ กรรมการอัศวชัยสุวิกรม 



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*
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มาตราสว่น 1:100
แปลนพืÊนห้องพักอาจารย ์ชัÊน6
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A
A-05

หมายเหตุ
ทาสีผนงัภายในทาสีฝา้เพดานหอ้งพกัอาจารย์

ผนงัยิปซมับอรด์ หนา řŚ มม.ฉาบเรียบทาสี โครงเครา่เหลก็
อาบสงักระสี
คุณภาพเทียบเท่า SCG.

ผนงัยิปซมับอรด์ หนา řŚ มม.ฉาบเรียบทาสี โครงเครา่เหลก็
อาบสงักระสี
คุณภาพเทียบเท่า SCG.

1:100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

AA- 5 33

แปลนพืÊนห้องพักอาจารย ์ชัÊนş

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ    ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ กรรมการอัศวชัยสุวิกรม 



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

ห้องหวัหนา้สาขา
วิชาวิศวกรรมเครืÉองกล

0.39

มาตราสว่น 1:100
แปลนพืÊนห้องพักอาจารย ์ชัÊนş
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A
A-06

หมายเหตุ
ทาสีผนงัภายในทาสีฝา้เพดานหอ้งพกัอาจารย์

ผนงัยิปซมับอรด์ หนา řŚ มม.ฉาบเรียบทาสี โครงเครา่เหลก็
อาบสงักระสี
คุณภาพเทียบเท่า SCG.

ผนงัยิปซมับอรด์ หนา řŚ มม.ฉาบเรียบทาสี โครงเครา่เหลก็
อาบสงักระสี
คุณภาพเทียบเท่า SCG.

1:100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

AA- 6

แปลนพืÊนห้องพักอาจารย ์ชัÊนş

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ กรรมการอัศวชัยสุวิกรม 



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*
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2.00

0.90

ประตบูานเปิดเดีÉยว พรอ้มหนา้ตา่งบานเลืÉอนสลบั
กรอบบาน วงกบ อลมูิเนียม หนา ř.Ś มม.อบสีขาว
ลกูฟักกระจกเขียวตดัแสง หนา Ş มม.
อปุกรณโ์ชคอฟั กญุแจล็อคตาม มาตราฐานงานประตอูลมูิเนียม
มือจบั STAINLESS โคง้ ยาว śŘซม.

D.1
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0.90

ประตบูานเปิดเดีÉยว พรอ้มหนา้ตา่งบานเลืÉอนสลบั
กรอบบาน วงกบ อลมูิเนียม หนา ř.Ś มม.อบสีขาว
ลกูฟักกระจกเขียวตดัแสง หนา Ş มม.
อปุกรณโ์ชคอฟั กญุแจล็อคตาม มาตราฐานงานประตอูลมูิเนียม
มือจบั STAINLESS โคง้ ยาว śŘซม.

D.2
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0.90

ประตบูานเปิดเดีÉยว พรอ้มหนา้ตา่งบานเลืÉอนสลบั
กรอบบาน วงกบ อลมูิเนียม หนา ř.Ś มม.อบสีขาว
ลกูฟักกระจกเขียวตดัแสง หนา Ş มม.
อปุกรณโ์ชคอฟั กญุแจล็อคตาม มาตราฐานงานประตอูลมูิเนียม
มือจบั STAINLESS โคง้ ยาว śŘซม.

D.4

1.15

1.85

มาตราสว่น 1:50
แบบขยายประตู-หน้าต่าง
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ประตบูานเปิดเดีÉยว พรอ้มหนา้ตา่งบานเลืÉอนสลบั
กรอบบาน วงกบ อลมูิเนียม หนา ř.Ś มม.อบสีขาว
ลกูฟักกระจกเขียวตดัแสง หนา Ş มม.
อปุกรณโ์ชคอฟั กญุแจล็อคตาม มาตราฐานงานประตอูลมูิเนียม
มือจบั STAINLESS โคง้ ยาว śŘซม.

D.1A

ติดฟิลมส์ติกเกอรข์ุ่น (เลือกสีละลายภายหลงั)
ติดฟิลมส์ติกเกอรข์ุ่น (เลือกสีละลายภายหลงั)

ติดฟิลมส์ติกเกอรข์ุ่น (เลือกสีละลายภายหลงั)
ติดฟิลมส์ติกเกอรข์ุ่น (เลือกสีละลายภายหลงั)

1.15

2.00

1:50

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

AA- 7

แบบขยายประตู-หน้าตา่ง

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



มาตราสว่น 1:50

นํแบบขยายห้อง Êาชาย-หญิง
ห้องพักอาจารย ์ชัÊนŞ(แบบเดมิ)

33.60

1.701.75

0.90

1.43

1.55

A

A
A-09

1:50

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

AA- 8

แบบขยายห้องนํÊาชัÊน Ş(แบบเดมิ)

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ              ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



มาตราสว่น 1:50

นํแบบขยายห้อง Êาชาย-หญิง
ห้องพักอาจารย ์ชัÊนŞ(แบบปรับปรุง)

33.60

1.701.75

0.90

1.43

1.55

A

หมายเหตุ

1.เปลีÉยนโถสว้มแบบฟลดัวาลว์เป็นฟลดัแทงคแ์บบ 2 ชิ Êน
ของ American Standard แบบ Cotto หรอืเทียบเทา่

2.โถปัสสาวะชายเปลีÉยนอปุกรณฟ์ลดัวาลว์
แบบกา้นโยกขา้งเป็นปุ่ มกดตรง

A
A-10

โถปัสสาวะชายเปลีÉยนอปุกรณฟ์ลดัวาลว์
 แบบกา้นโยกขา้งเป็นปุ่ มกดตรง

1:50

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

AA- 9

แบบขยายห้องนํÊ ชัา Êน Ş(แบบปรับปรุง)

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



มาตราสว่น 1:50

นํแบบขยายห้อง Êาชาย-หญิง
ห้องพกัอาจารย ์ชัÊน7(แบบเดมิ)

33.60

1.701.75

0.90

1.43

1.55

A

A
A-11

1:50

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

AA- 10

นํแบบขยายหอ้ง Ê ชัา Êน 7(แบบเดมิ)

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                 ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



มาตราสว่น 1:50

แบบขยายห้องนํÊาชาย-หญิง
ห้องพกัอาจารย ์ชัÊน7(แบบปรับปรุง)

33.60

1.701.75

0.90

1.43

1.55

A

หมายเหตุ

1.เปลีÉยนโถสว้มแบบฟลดัวาลว์เป็นฟลดัแทงคแ์บบ 2 ชิ Êน
ของ American Standard แบบ Cotto หรอืเทียบเทา่

2.โถปัสสาวะชายเปลีÉยนอปุกรณฟ์ลดัวาลว์
แบบกา้นโยกขา้งเป็นปุ่ มกดตรง

A
A-12

โถปัสสาวะชายเปลีÉยนอปุกรณฟ์ลดัวาลว์
 แบบกา้นโยกขา้งเป็นปุ่ มกดตรง

1:50

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

AA- 11

นํแบบขยายห้อง Ê ชัา Êน Ş(แบบปรับปรุง)

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ      ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



C

D

E

F

* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

มาตราสว่น 1:100
แปลนห้องพักอาจารย ์ชัÊนş(แบบเดมิ)

9

5.50

5.50

3.50

4.95

A
A-12

C

D

E

F

มาตราสว่น 1:100
ืพแปลน Êนห้องพักอาจารย ์ชัÊนş(แบบปรับปรุง)

9

5.50

5.50

3.50

4.95

3.15

B
A-12

ประตเูดิมรื Êอออก

หนา้ต่างเดิมรื Êอออก

หนา้ต่างเดิมรื Êอออก

หนา้ต่างเดิมช่องระบายอากาศตอนบน
กรุแผน่ไฟเบอรซ์ีเมนตห์นา Ş มม.

ปิดช่องหนา้งต่างเดิม ยิปซมับอรด์ 12 มม.ฉาบเรียบ
โครงเครา่ เหล็กอาบสงักระสี

ปิดช่องหนา้งต่างเดิม ยิปซมับอรด์ 12 มม.ฉาบเรียบ
โครงเครา่ เหล็กอาบสงักระสี

หมายเหตุ
ทาสีผนงัภายในทาสีฝา้เพดานหอ้งพกัอาจารย์

14.25

1:100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

AA- 12

แปลนพืÊนห้องพักอาจารย ์ชัÊนş

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ               ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจดัทาํแบบเท่านัÊน ให้ผูร้บัจา้งสาํรวจหน้างานจรงิก่อนดาํเนินการ/เสนอราคา*

มาตราสว่น 1:200
ผังฝ้าเพดานชัÊน6
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00

ฝา้เพดานหอ้งพกัอาจารยข์องเดิมรื Êอออก พรอ้มจดัทาํฝา้
เพดานยิบซมับอรห์นา š มม.ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเครา่
เหล็กอาบสงักระสีคณุภาพ SCG.

1:225

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

AA- 13

ผังฝ้าเพดานชัÊน6

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ               ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจดัทาํแบบเท่านัÊน ให้ผูร้บัจา้งสาํรวจหน้างานจรงิก่อนดาํเนินการ/เสนอราคา*
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มาตราสว่น 1:200
ผังฝ้าเพดานชัÊน7

ฝา้เพดานหอ้งพกัอาจารยข์องเดิมรื Êอออก พรอ้มจดัทาํฝา้
เพดานยิบซมับอรห์นา š มม.ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเครา่
เหล็กอาบสงักระสีคณุภาพ SCG.

1:225

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

AA- 14

ผังฝ้าเพดานชัÊน7

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ              ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

มาตราสว่น 1:100
แปลนครุภัฑณห์้องพกัอาจารย ์ชัÊน6A

A-05
หมายเหตุ
ทาสีผนงัภายในทาสีฝา้เพดานหอ้งพกัอาจารย์

1:100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

AA- 15

ชัแปลนครภุฑัณห์อ้งพกัอาจารย ์ Ŗน6

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ       ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

มาตราสว่น 1:100
แปลนครุภัฑณห์้องพกัอาจารย ์ชัÊนşA

A-06

หมายเหตุ
ทาสีผนงัภายในทาสีฝา้เพดานหอ้งพกัอาจารย์

1:100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

AA- 16

แปลนครุภัฑณห์้องพักอาจารย ์ชัÊนş

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

C
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F

มาตราสว่น 1:100
แปลนครุภัฑณห์้องพกัอาจารย ์ชัÊนş(แบบปรับปรุง)
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A-12

หมายเหตุ
ทาสีผนงัภายในทาสีฝา้เพดานหอ้งพกัอาจารย์

1:100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

AA- 17

แปลนครุภัฑณห์้องพักอาจารย ์ชัÊนş
(แบบปรับปรุง)

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ      ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

โต๊ะทาํงานขนาด 0.80 x 1.50 x 0.75 ม.
Topพารต์ิเคิลบอรด์ ปิดเมลามีน ขาเหล็ก

โต๊ะทาํงานหอ้งพกัอาจารย์

เกา้อี Êทาํงานหอ้งพกัอาจารย์

เกา้อี Êหนา้โต๊ะหอ้งพกัอาจารย์

โซฟารบัแขก5 ทีÉนัÉงหอ้งพกัอาจารย์

โต๊ะกลางรบัแขกหอ้งพกัอาจารย์

เกา้อี Êขนาด 0.55 x0.60 x 1.00 ม. มีพนกัพิงและ
เทา้แขน เบาะฟองนํÊาหุม้หนงัเทียม ขาอลูิเนียม
ลอ้หา้แฉก

เกา้อี Êขนาด 0.55 x0.55 x 0.90 ม.มีพนกัพิงและ
เทา้แขน เบาะฟองนํÊาหุม้หนงัเทียม พนกัพิง
ตาข่าย ขาอลูิเนียม ลอ้หา้แฉก

โซฟารบัแขก พนกัพิงและเทา้แขน เบาะฟองนํÊา
หุม้หนงัเทียม

โต๊ะกลางรบัแขก ขนาด 1.10 x 0.60 x 0.45 ม.
TOP กระจกใส ขาโลหะ

ตูเ้ก็บเอกสารหอ้งพกัอาจารย์

ตูเ้อกสารใหญ่บานเปิดลา่ง 5 ชัÊน ขนาด 0.80 x
0.40 x 1.95 ม.
 ปิดเมลามีน

1:100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี
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  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :
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รายการครุภัฑณ์

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ     ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



แผงสวิตซจ์่ายไฟฟา้รวม

ความตอ้งการทัÉวไป
ข้อกาํหนดนีÊครอบคลุมถึงความตอ้งการดา้นออกแบบ และสรา้งแผงสวิตซไ์ฟฟ้าแรงตํÉาซึÉงประกอบดว้ยแผงสวติซไ์ฟฟา้

แรงตํÉาซึÉงประกอบดว้ยแผงสวิตซไ์ฟฟา้ประธานปกติ แผงสวิตซไ์ฟฟ้าฉุก
เฉิน และแผงสวิตซไ์ฟฟา้รองทัÉวไป

ผู้รับจา้งจะตอ้งจัดหาและตดิตัÊงแผงสวติซฯ์ พรอ้มอุปกรณต์่างๆ ไวใ้นหอ้ง และ หรอื สถานทีÉ ทีÉจดัเตรยีมไว้
การจัดสรา้งแผงสวติซฯ์ ทีÉประกอบในประเทศไทย ผู้ทาํตอ้งมีประสบการณ์ผ่านงานดา้นการทาํแผงสวติซฯ์ มาแล้วไม่

น้อยกวา่ ปี สามารถประกอบได้ หรือเทียบเท่ามาตรฐานตามทีÉผูว้า่จา้งยอมรบัผูท้าํ ไดก้ารรบัรอง
มาตรฐาน มอก ตอ้งไดร้ับการทดสอบจากสถาบณัของรฐั
ทีÉน่าเชืÉอถือ ตอ้งมีสามัญวิศวกรไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากาํลังเป็นผูค้วบคมุรบัผิดชอบการผลิต และการติดตัÊงแผงสวติซฯ์ และ การ
จัดสรา้งแผงสวติซฯ์ ตอ้งทาํดว้ยฝีมอืช่างทีÉดี วสัดทุีÉใชต้อ้งมีคณุสมบตัิเท่ากับหรือดีกวา่ คุณสมบัติทีÉจะกล่าวในขอ้กาํหนดนีÊ
อุปกรณท์ีÉใหใ้นแผงสวิตซฯ์ ตอ้งมีคุณสมบัติใชไ้ดต้ามมาตรฐานนัÊนๆ ทีÉระบุใหเ้ลือกใชใ้นขอ้กาํหนดนีÊ

สวิตซต์ัดตอนอัตโนมตัหิรอื ทุกตัวทีÉใชใ้นแผงสวติซฯ์ จะตอ้งผลิตโดยผูผ้ลิต
รายเดียวกนักบั ยกเวน้ ใหใ้ชจ้ากผูผ้ลิตราย
อืÉนๆได้ แต่ตอ้งไดร้ ับความยินยอมจากผูว้า่จา้ง

ก่อนสัÉ งซื Êอหรือจดัสรา้งแผงสวิตซฯ์ ผู้รบัจา้งตอ้งส่ง และรายละเอียดของวัสดอุปุกรณท์ีÉจะใชท้กุ
ชนิดตามรายการ ให้ผู้ว่าจา้งพิจารณาใหค้วามยนิยอมก่อน

ขนาดของแผงสวติซฯ์ ให้ใชต้ามทีÉกาํหนดในแบบ และ หรือในรายการ แต่ถ้าหากสวิตซต์ดัตอน และอุปกรณอ์ืÉนทีÉใช้
มีขนาดใหญ่กว่าให้ขยายขนาดแผงสวติซใ์หใ้หญ่ขึ Êน โดยถือรวมอยู่ในงานไม่มีการเพิÉมราคาจากราคาทีÉเสนอไว้

พิกัดของแผงสวติซฯ์
ถ้ามิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืÉน ใหแ้ผงสวิตซฯ์ ทีÉกล่าวถึง รวมทัÊงวสัดุ อุปกรณ์ทีÉ เกีÉยวข้องมกีารออกแบบสรา้ง

ตาม และมาตรฐานอืÉนๆ ทีÉผู้ว่าจา้งกาํหนดไว้ แต่ตอ้งไม่ขัดต่อระเบียบและมาตรฐานการไฟฟา้นคร
หลวงทีÉกาํหนดไว้ โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี Ê

ตามระบุในแบบ
ตามระบุในแบบ

ลักษณะโครงสรา้งและการจดัสรา้งแผงสวติซฯ์
แผงสวิตซท์ีÉใชเ้ป็นแบบตัÊงพื Êน ชนิด โครงสรา้งของแผงสวติซฯ์ ตอ้งเป็น

แบบ โดยโครงสรา้งรอบนอกทีÉเป็น
ส่วนเสริมความแข็งแรงทาํดว้ยเหล็กหนาอยา่งนอ้ย มม เชืÉอมติดกันหรือยึดติดกันดว้ยสลกัและแปน้เกลียวถา้แผง
สวิตซฯ์ มีหลายส่วน
แผงสวิทซจ์ะตอ้งออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน โดยมีเอกสารรับรองการทดสอบเฉพาะ

แบบ ซึÉงประกอบดว้ยการทดสอบดงัตอ่ไปนี Ê
· การทดสอบขีดจาํกัดของอุณหภูมิทีÉเพิÉมขึ Êน
· การทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟา้
· การทดสอบประสิทธิÍภาพของวงจรปอ้งกนัทางดา้นไฟฟา้
· การตรวจสอบระยะห่างของตัวนาํในอากาศและระยะห่างตามผิวฉนวน

· การตรวจสอบการใชง้านทางกล
· การตรวจสอบระดับการปอ้งกนั

แผงสวิตซท์ีÉใชเ้ป็นแบบตัÊงพื Êน โครงสรา้งของแผงสวติซฯ์ ตอ้งเป็นแบบ
โดยโครงสรา้งรอบนอกทีÉเป็นส่วนเสรมิความแข็งแรงทาํ

ดว้ยเหล็กหนาอยา่งนอ้ย มม เชืÉอมตดิกนั หรือยึดติดกันดว้ยสลัก และแป้นเกลียวถา้แผงสวติซฯ์ มีหลายส่วน
ภายในของแผงสวติซฯ์ แต่ละส่วนตอ้งจัดแบ่งภายในออกเป็นช่อง ตามข้อกาํหนดของ
เหล็กและแผ่นเหล็กทุกชิ ÊนทีÉใชเ้ป็นเหล็กชบุ หรือชบุป้องกันสนิทดว้ยวิธีอืÉน ทีÉเทียบ

เท่าหรือดกีวา่
กรรมวิธีป้องกันสนิม และการพ่นสีโลหะชิ Êนส่วนทีÉเป็นเหล็กทกุชิ Êน ตอ้งผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม แลว้พ่นสีทับตามวธิี

ข้างล่าง ชิ Êนส่วนทีÉเป็นอลูมิเนียมและโลหะไม่เป็นสนิมชนิดอืÉน ถ้ากาํหนดไวใ้ห้พ่นสีก็ให้ใชว้ิธีการเดยีวกนักบัทีÉกาํหนดแตไ่ม่
ตอ้งล้างดว้ยนํÊายากนัสนิม

วิธีทาํความสะอาดโลหะ
ก ทาํการขัดผิวโลหะใหเ้รยีบและสะอาด
ข ทาํการล้างแผ่นโลหะเพืÉอลา้งไขมนั หรือนํÊามันออกจากแผ่นโลหะสะอาด
ค เฉพาะแผ่นเหล็ก ถ้ามีร่องรอยของการมสีนิม และไม่ใช่แผ่นเหล็กใหม่ ตอ้งลา้งดว้ยนํÊายากันสนิมเพืÉอใหส้นิมทีÉ

เหลืออยู่หลังการขัดหลุดออกทัÊงหมดนํÊายาลา้งสนิมใหใ้ชข้อง หรือเทียบเท่า
การพ่นสีชัÊนนอกใหใ้ชส้ีผงอีพ็อกซีÉ โพลีเอสเตอรอ์ย่างดีพ่นให้ทัÉวอยา่งนอ้ยความหนาสี ไมครอน แลว้อบ
ดว้ยความรอ้น องศา

บสับารแ์ละการติดตัÊงแผงสวิตซฯ์
บัสบารต์อ้งเป็นทองแดงทีÉมีความบรสิทุธิÍไม่นอ้ยกวา่ ทีÉผลิตขึ Êนสาํหรบัใชก้ับงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ โดยผลิตตาม

มาตรฐานทีÉผู้วา่จา้งยอมรบั
ขนาดของบสับาร์ เสน้ศนูยใ์หม้ีขนาดเท่ากับเสน้เฟส หรือตามทีÉกาํหนดขนาดของบสับารเ์สน้ดนิ

ให้ใชท้องแดงทีÉมีความสามารถรับกระแสไดไ้มน่อ้ยกวา่ ของเสน้เฟสแต่ทัÊงนี Ê ทัÊงเสน้เฟสเสน้
ศนูยแ์ละเสน้ดนิ

บัสบารม์ีขนาดตามทีÉกาํหนดในแบบ และมีความสามารถในการรับกระแสไฟฟา้ตามมาตรฐาน
หรอื โดยให้คิดแบบ พ่นสี ทาสี หรือหุ้มดว้ย และไดร้บั
การยอมรับตามมาตรฐานทีÉการไฟฟา้กาํหนด ตัวนาํ ทาํดว้ยทองแดงทนกระแสไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่
ขนาด ทีÉกาํหนดในแบบ โดยทาสีแสดงเฟสเป็นชว่งๆ ช่วงละประมาณ ซม โดยกาํหนดสีดงันี Ê

สีนํÊาตาล
สีดาํ
สีเทา
สีขาว
สีเขียว

การจัดเรียงบัสบารใ์นแผงสวติซฯ์ ให้จัดเรียงตามเฟสเอ เฟสบี และเฟสซี โดยเมืÉอมองเข้ามาดา้นหนา้ของแผง
สวิตซฯ์ ให้มีลักษณะเรียงจากหน้าไปหลังหรือจากดา้นบนลงมาดา้นล่าง หรอื จากซา้ยมือไปขวามอื อย่างใดอย่างหนึÉง

บัสบารเ์ส้นดินตอ้งต่อกับโครงของแผงสวติซท์กุส่วนๆ และตอ้งมีความต่อเนืÉองทางไฟฟา้ทีÉมัÉนคงถาวร บสับารเ์สน้ดนิ
และเส้นศูนยต์อ้งมีพื ÊนทีÉและสิÉงอาํนวยความสะดวกเตรยีมไวส้าํหรบัตอ่สายดนิของบรภิณัฑ์

ตอ้งเป็นวสัดปุระเภท หรอื แบบ
สองชิ Êนประกอบ โดยยืดดว้ย และ หุม้ ทีÉเป็นฉนวนไฟฟา้ และตอ้งสามารถทนแรงทีÉเกิด
จากกระแสลัดวงจรไดต้ามข้อกาํหนดโดยไม่ทาํให้เกิดการเสียหายเมืÉอเกิดกระแสลดัวงจร

และ ตอ้งมีข้อมูลทางเทคนิคและผลการคาํนวณเพืÉอแสดงวา่สามารถทนตอ่แรงใดๆ ทีÉเกิด
จากกระแสไฟฟ้าลดัวงจร โดยไม่เกิดการเสียหายใดๆ รวมทัÊง และ ตอ้งทนต่อแรงเหล่านัÊนไดด้ว้ยเช่นกนั

ในกรณีทีÉมีการเชืÉอมต่อบสับารร์ะหว่างหมอ้แปลงหรือบสัดกักับหมอ้แปลง ให้ติดตัÊง
แบบ บัสบารท์องแดงแบบใหต้วัได้ โดยบริเวณหน้าสัมผัสผ่านกระบวนการกดอดัดว้ยความรอ้นให้
ผสานเป็นเนื Êอเดียวกัน ไวร้ะหว่างจุดต่อดังกล่าวเพืÉอป้องกันความเสียหายของบสับารเ์นืÉองจากการสัÉนของหมอ้แปลง และ
ความรอ้นสะสมเนืÉองจากการอารค์ในช่องว่างทีÉ เกิดจากการซอ้นทบัของแผ่นทองแดงไมแ่นบสนิท และตอ้งผลิตจากโรงงานทีÉได้
มาตรฐานสากล โดยคุณสมบตัขิอง ตอ้งเป็นชนิด

ตามมาตรฐาน
และ

สายไฟฟ้าสาํหรับภายในแผงสวติซฯ์
สายไฟฟ้าสาํหรับระบบควบคมุและเครืÉองวดั ซึÉงเดินเชืÉอมระหว่างอุปกรณไ์ฟฟา้กบัอปุกรณไ์ฟฟา้ และอุปกรณไ์ฟฟ้า

กับ ให้ใชส้ายชนิด ให้ใชช้นิดทนแรงดนัไฟฟา้ได้ โวลตฉ์นวนทน

ความรอ้นได้ องศาเซลเซยีส สายไฟฟ้าหลายเส้นทีÉ เดินไปดว้ยกนัใหส้ีตา่งกนั เพืÉอความสะดวกในการบาํรุงรกัษา
โยกยา้ยตอ้งระบุไวใ้นแบบ ขนาดของสายไฟฟ้าตอ้งสามารถนาํกระแสไฟฟา้ไดต้ามตอ้งการ
แต่ไม่เล็กกว่ากาํหนดดงันี Ê

ตารางมิลลิเมตร
ตารางมิลลิเมตร
ตารางมิลลิเมตร

สาํหรบับานประตู ตารางมิลลิเมตร

การต่อวงจรเพืÉอการกาํลงั การต่อวงจรเพืÉอการกาํลงัในแผงจา่ยไฟ เช่น ระหว่างบัสบารก์ับสวติซต์ดัตอนเป็นตน้ ให้
ต่อดว้ยสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนชนิดทนแรงดนัได้ โวลต์ และทนความรอ้นไดไ้มน่อ้ยกวา่ องศาเซลเซยีส หรอื
ต่อดว้ยบัสบารท์องแดง ซึÉงมีคุณสมบัติไม่ต ํÉากว่าฉนวนของสายไฟฟา้ขนาดของสายไฟฟา้ หรือบสับารต์อ้งโตพอทีÉจะรบั
กระแสไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกวา่ขนาดเฟรม ของ หรือขนาดตามทีÉกาํหนดในแบบ

การเดินสายไฟฟ้าภายในแผงสวติซ์ ให้เดินในท่อรอ้ยสายหรือรางพลาสติกช่วงทีÉตอ่เขา้อปุกรณใ์หร้อ้ยในท่อพลาสตกิ
ก่อน การต่อสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ให้ต่อผ่านขัÊวต่อสายชนิดสองดา้นหา้มตอ่ตรงกบัอปุกรณ์ ถ้ามีสายไฟฟ้าส่วนทีÉตอ้งเดนิอยู่
นอกให้ใชส้ายไฟฟ้าชนิดหลายแกนมีฉนวน และเปลือกนอก

สายไฟฟ้าทุกเสน้ทีÉปลายทัÊง ดา้น ตอ้งมีหมายเลขกาํกบั เป็นแบบปลอกสวมยากแก่การลอกหลดุ
หาย

ขัÊวต่อสาย ให้ใชแ้บบใชเ้ครืÉองมอืกลบบี ขัÊวต่อสายไฟฟ้าเป็นชนิดทีÉใชก้บัสายทองแดง
สลักเกลียว แป้นเกลียวและแหวน สาํหรบัต่อบสับารใ์หใ้ช้

ชนิด ให้ใชจ้าํนวนสลักและแปน้เกลียว
ให้เพียงพอแลว้ขนัดว้ย ให้เพียงพอตามทีÉกาํหนดไว้

การต่อสายไฟเข้ากับบัสบารต์อ้งตอ่ผ่านขัÊวตอ่สาย การต่อขัÊวสายกับบสับารห์รือต่อบสับารก์ับบสับาร์ ใหใ้ชส้ลักและ
แป้นเกลียวพรอ้มแหวนสปริงก่อนต่อตอ้งทาํความสะอาดบรเิวณผิวสมัผสัดว้ยแปรงโลหะ

และ
แผงสวิตซฯ์ ตอ้งมีข้อมูลขัÊนตอนแสดงไว้ เพืÉอความสะดวกในการใชง้านและบาํรุงรกัษาอยา่งนอ้ยดงันี Ê

ทีÉหนา้แผงสวิตซฯ์ ตอ้งมี เพืÉอแสดงการจ่ายกระแสไฟฟา้เขา้ และออกทาํดว้ยแผ่นพลาสตกิดาํสาํหรบั
แผงสวิตซฯ์ ระบบไฟฟ้าปกติ และสีแดงสาํหรบัแผงสวิตซฯ์ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินหรือสีทีÉผูว้่าจา้งเห็นชอบมีความหนาไม่นอ้ย
กว่า มิลลิเมตร และกวา้งไม่นอ้ยกวา่ มิลลิเมตร ยึดแน่นกับแผงสวติซฯ์ ดว้ยสกรูอย่างแน่นหนา

ใหม้ี เพืÉอแสดงว่าอุปกรณต์ดัวงจรไฟฟา้ใด จ่ายหรือควบคุมอุปกรณไ์ฟฟา้ใด หรือกลุ่มใดเป็น
แผ่นพลาสติกพื Êนสีเช่นเดียวกบั แกะเป็นอักษรสีขาวโดยความสูงของอกัษรตอ้งไมน่อ้ยกวา่ มิลลิเมตร

ป้ายแสดงชืÉอและสถานทีÉติดต่อของผูผ้ลิต เป็นป้ายทีÉทนทานไม่ลบเลือนไดง้า่ยตดิไวท้ีÉแผงสวติซฯ์ ดา้นนอกตรงทีÉๆ
เห็นไดง้่ายหลังการตดิตัÊงแลว้

ชนิด
ข้อกาํหนดทัÉวไป

· ทีÉนาํมาใชท้ัÊงหมดตอ้งผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน
และ และเป็นเบรคเกอร์

· การติดตัÊง สามารถติดตัÊงไดท้ัÊงแบบ หรอื ตามทีÉแบบกาํหนด
โครงสรา้งและส่วนประกอบ
· ตอ้งเป็นแบบ ภายใตก้ารใชง้านปกติ และตอ้งมีเครืÉองหมาย

แสดงถึงความเสียหายของหนา้คอนแทค โดยสามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าได้
เมืÉอถอด ออกแลว้

· หรือชดุดบัอารค์ ตอ้งสามารถถอด ประกอบ ทีÉหน้างานไดส้ะดวก และทีÉ
ตอ้งประกอบดว้ยตะแกรงโลหะสานละเอียด ทีÉทาํจาก เพืÉอลดความ
เสียหายภายนอกเมืÉอเกิด

· กรณีทีÉเป็นชนิด ในการเลืÉอนเบรคเกอร์ เขา้ ออก จะตอ้งมี ตาํแหน่ง
คือ โดยแต่ละตาํแหน่งจะตอ้งมปีุ่ มกด เพืÉอปลด ในการเปลีÉยน
ตาํแหน่งดังกล่าว ทีÉดา้นหนา้ของ เบรคเกอร์

· ตอ้งเป็นชนิดฉนวน ชัÊน
·

· อุปกรณ์ช่วยเพิÉมเตมิ
· ตอ้งเป็นชนิดหน่วงเวลาได้ โดยปรับไดต้ัÊงแต่

วินาที
· สามารถ

ใชร้่วมกันไดทุ้กรุ่น คือตัÊงแต่ เพืÉอความสะดวกใน
เรืÉอง

·

·
·

ทริปยนูิต

ข้อกาํหนดทัÉ วไปของทรปิยนูิต

ทีÉทาํหน้าทีÉในการตรวจวดัระดบักระแสไฟ ภายในตัวเบรคเกอร์ ตอ้งเป็นแบบ เพืÉอให้ความแมน่
ยาํ ในการวัดค่ากระแส

ทริปยูนิตตอ้งวัดคา่กระแสในแบบ

ทริปยูนิตตอ้งประกอบดว้ย เพืÉอเก็บสะสมค่าอุณหภูมิเดิมทีÉเพิÉมขึ Êนไวใ้นหน่วยความจาํใน
กรณีทริปเนืÉองจากโอเวอรโ์หลดหลายครัÊงตดิๆกนั

ฟังก์ชัÉนการป้องกนักระแสเกิน ของ
จะตอ้งเป็น ประกอบดว้ยการทาํงานดงัตอ่ไปนี Ê

สามารถปรับตัÊงกระแสตัÊงแต่ ของ และปรบั
ค่าหน่วงเวลา ได้

สามารถปรับตัÊงคา่ไดต้ัÊงแต่ เท่า และสามารถปรบั

หน่วงเวลาไดต้ัÊงแต่ วินาที

ปรบัค่ากระแส ได้ และสามารถ ได้
สามารถปรับตัÊงหน่วงเวลาตัÊงแต่ วินาที

มี แสดงผลของชนิด

ค่ากระแส และการหน่วงเวลาทีÉผู้ใชป้รบัตัÊง จะตอ้งสามารถแสดงทีÉหนา้จอแสดงผล ในหน่วย
แอมแปร์ และวินาทีÉ เพืÉอง่ายต่อการอ่านคา่

ฟังก์ชัÉนพื Êนฐานการวดัคา่ทางไฟฟา้

แอมมิเตอรพ์รอ้มจอแบบดจิิตอล แสดงคา่ ของกระแสของแตล่ะเฟส
แบบ หรอื ตอ้งมี แสดงค่ากระแส เฟสพรอ้มๆกนั

มี เก็บค่ากระแส สูงสุดของแต่ละเฟส ไวใ้นหน่วยความจาํภายใน และสามารถแสดงคา่
ทางจอแสดงผลของ ได้

ชนิด

ทีÉนาํมาใชท้ัÊงหมดตอ้งผลิตตามมาตรฐาน

เป็นชนิด ทาํงานดว้ยระบบ มี
แสดงทีÉ

ของ ขนาด ถึง จะตอ้งเป็น
สามารถปรับคา่กระแส ไดต้ัÊงแต่ ของ

ของ ขนาดตัÊงแต่ ขึ Êนไป จะตอ้งเป็น สามารถปรบัคา่
กระแส ไดร้ะหวา่ง ของ และสามารถปรบัคา่
กระแส ไดร้ะหวา่ง เท่า

ของ ขนาดตัÊงแต่ ขึ Êนไป เมืÉอ มีค่าตัÊงแต่ ขึ Êนไปจะ

มี แสดงเป็นสัญญาณสว่างตลอดเวลา และถ้ามีค่าตัÊงแต่ ขึ Êนไปจะมี แสดงเป็นสัญญาณกระพรบิ
ตลอดเวลา

ขนาดตัÊงแต่ ค่า ตอ้งมีค่าเท่า
กับ คือ

เพืÉอความปลอดภยั ทุกตัวตอ้งเป็นฉนวน ชัÊน

ทีÉมีขนาดมากกวา่ ให้ใช้ เป็น
ขนาดเล็กกว่าใหใ้ช ้

* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ชืŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) กรรมการผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ

ลายเซน็ :

3.) กรรมการเหมหิรญัผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) กรรมการและเลขานุการศรภักดีนายพงศส์ถิตย์

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ประธานกรรมการเหมหิรญัผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั

ลายเซน็ :

2.) กรรมการศรภักดีนายพงศส์ถิตย์

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

ขอ้กําหนดแผงสวทิซจ์า่ยไฟฟ้ารวม
ELECTRICAL SYMBOL

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                ประธานกรรมการ 

3.) กรรมการและเลขานุการสว่างวงษ์นายพงษ์นรินทร์

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



สามารถใชอ้ปุกรณท์ีÉ แทนได้ แตค่า่ ใหเ้ป็นไปตามทีÉระบุ

ทีÉนาํมาใชท้ัÊงหมด ตอ้งผลิตและทดสอบตาม
มาตรฐาน หรือ และตอ้งมีคา่ ไมน่อ้ย
กวา่ หรือตามทีÉกาํหนดในแบบ

การติดตัÊงเป็นแบบ หรือ ตามทีÉกาํหนดในแบบ

เป็นชนดิ สบัเขา้ดว้ยมอเตอร์ หรือโซลินอยดซ์ึÉงบงัคบัไดโ้ดยการ
กดปุ่ ม

เป็นชนดิ ประกอบดว้ยระบบการทาํงานดงันี Ê

ตอ้งมีอปุกรณป์ระกอบ ดงันี Ê

สาํหรบัการทาํ และต้องเหลือสาํรอง
ไม่นอ้ยกวา่

ตอ้งมี ถา้มีกาํหนดในแบบ

มีคุณสมบตัิเหมือน ทกุประการ
มี กบั ของยูนิตซบัสเตชัÉนทัÊง ชดุ

ซึÉง จะไม่สามารถสบัเขา้ได้ ถา้ สบัเขา้อยู่
ทัÊง อนั ซึÉง จะสบัเขา้ไดเ้ฉพาะเมืÉอ ตวัใดตวัหนึÉงสบัออกแลว้เทา่
นัÊน

ทัÊงหมดตอ้งเป็นผลิตภณัฑเ์ดียวกนัทัÊงหมดและการเลือก
คุณลกัษณะของ ตอ้งมี ทีÉเหมาะสม
กบั ทีÉอยู่ตน้ทาง และ ทีÉอยู่ปลาย
ทาง
เป็นชนดิ หรือ การติดตัÊงเป็นชนิด

หรือ ตามทีÉกาํหนดในแบบ

เป็นชนดิ ทาํงานด้วยระบบ มี
แสดงทีÉ หรือ เป็นชนิดอืÉน ตามทีÉกาํหนดในแบบ

คุณสมบตัิทัÉวไป

· ทกุชุดตอ้งประกอบดว้ยตวัสวิตซ์ และแผงควบคุมดว้ยไมโคร
โปรเซสเซอร์ โดยมีจาํนวนขัÊว ขนาดของพิกดักระแส

และแรงดันใชง้าน ตามทีÉระบุในแบบ

· ทกุชุดรวมทัÊงอปุกรณร์ว่มทีÉใชก้บั ทกุตวัตอ้งผ่านการทดสอบ และยอมรบัตามมาตรฐาน

รายละเอียดกลไกของตวัสวติซ์

ตวัสวิทชต์อ้งมีโครงสรา้งของหนา้สมัผสัแบบ มีการทาํงานในการสัÉง
การดว้ยไฟฟา้ และมีการล็อคตาํแหนง่และกดหนา้สมัผสัในทางกลหลงัจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าใหก้บัตวัขบั
เคลืÉอน การขบัเคลืÉอนหนา้สมัผสัโดยกลไกขดลวดแมเ่หล็ก ซึÉง
อาศยัการจ่ายพลงังานดว้ยไฟฟา้ เขา้สู่ขดลวดแม่เหล็กในเวลาอนัสัÊน และหยุดการจ่ายไฟ
เขา้สู่ขดลวดแม่เหล็กหลงัการโอนถา่ย แลว้ และมีระยะเวลาทีÉใชใ้นการโอนถ่ายจากแหลง่
จ่ายไฟหนึÉงไปยงัอีกแหล่งจ่ายไฟหนึÉงไมเ่กิน วินาที

สวติซท์ีÉมีพิกดักระแสตัÊงแต่ ขึ Êนไปตอ้งมีหนา้สมัผสัแบบแยกสว่น ประกอบดว้ยหนา้สมัผสั
หลกั และหนา้สมัผสัรบัประกายไฟฟา้ หนา้สมัผสัหลกัทกุ
ชิ Êนตอ้งเป็นโลหะผสมเงิน หนา้สมัผสัคู่ใดทีÉสมัผสักนัตอ้งรกัษาแรงกดเพืÉอไมใ่ห้
เปิดออกเมืÉอเกิดการเพิÉมของกระแสอย่างรุนแรง

ในกรณีทีÉแบบระบุใหม้ีการโอนสายศนูยด์ว้ย หนา้สมัผสัของสาย
ศูนย์ ตอ้งทนกระแสไดเ้ต็มพิกดั โดยในช่วงเวลาของการโอนถา่ยทัÊงสองทศิทาง

สายศูนยข์องแหล่งจ่ายไฟพื Êนฐาน และแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินตอ้งถูกต่อเชืÉอมถงึกนัจน
กวา่การโอนถ่ายไปสู่แหล่งจ่ายไฟอีกดา้นเสร็จสิÊนลง การเชืÉอมกนัของสายศนูย์
นี Êตอ้งเกิดขึ Êนไม่นานเกินกวา่ มิลลิวินาที วินาที ไม่อนญุาตใหใ้ชส้วิตซท์ีÉไม่สามารถโอนถา่ย
สายศูนยต์ามเงืÉอนไขดงักลา่วได้

แผงวงจรควบคุมสวติซ์

· แผงวงจรควบคุมสวิตซท์าํงานดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์ เพืÉอการทาํงานทีÉแมน่
ยาํ ลดปัญหาการบาํรุงรกัษา และมีหนา้จอแสดงผลเป็น โดยสามารถอา่นค่าและปรบัตัÊงคา่
ต่างๆไดโ้ดยใส่รหสัผา่น

· แผงควบคุมตอ้งมีคุณสมบตัิ ซึÉงในกรณีของการโอนถ่ายขณะทีÉมีไฟฟา้
ปรากฏจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าทัÊงสองดา้นในเวลาเดียวกนั เช่นกรณีการโอนถ่ายแหล่งจ่ายไฟฉกุเฉิน
กลบัสู่แหล่งจ่ายไฟพื Êนฐาน แผงควบคุมจะตรวจสอบเฟสของแหลง่
จ่ายไฟทัÊงสองไดแ้ละส่งสญัญาณโอนถ่ายใหแ้ก่สวิตซเ์มืÉอเฟสของแหล่งจ่ายไฟทัÊงสองตรงกนัแลว้

· การทาํงานและการตัÊงค่าของแผงควบคุมสวิทชม์ีดงันี Ê

การตรวจจบัแรงดนัและความถีÉของแหล่งจ่ายไฟเมืÉอ

ปรบัตัÊงไดร้ะหวา่ง ของพิกดัแรง
ดนัใชง้านเพืÉอสัÉงใหเ้ครืÉองยนตท์าํงานและเตรียมใชไ้ฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟฉกุเฉิน

ปรบัตัÊงไดร้ะหวา่ง ของพิกดัแรงดนัใช้
งานเพืÉอกลบัไปใชแ้หล่งจ่ายไฟฟา้พื Êนฐาน

ปรบัตัÊงไดร้ะหวา่ง ของพิกดัแรง
ดนัใชง้าน

ปรบัตัÊงไดร้ะหวา่ง ของพิกดัแรง
ดนัใชง้าน

ปรบัตัÊงไดร้ะหวา่ง วินาที เพืÉอหน่วงเวลาสตารท์เครืÉอง
ยนต์ เมืÉอแหล่งจ่ายไฟฟ้าพื Êนฐานขดัขอ้ง

ปรบัตัÊงไดร้ะหวา่ง นาที เพืÉอหนว่ง
เวลาการโอนถ่ายไปสู่แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินหลงัจากทีÉแรงดนัและความถีÉของแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินทาํงาน

ปรบัตัÊงไดร้ะหวา่ง นาที เพืÉอ
หนว่งเวลาการโอนถ่ายไปสู่แหล่งจ่ายไฟพื ÊนฐานหลงัจากทีÉแรงดนั และความถีÉของแหล่งจ่ายไฟพื Êนฐานกลบัมาเป็น

ปกติ
ปรบัตัÊงไดร้ะหวา่ง นาที เพืÉอหนว่งเวลาการดบั

เครืÉองยนตห์ลงัการโอนถ่ายกลบัสู่แหล่งจ่ายไฟพื Êนฐานแลว้

สามารถตัÊงโปรแกรมใหเ้ครืÉองยนตท์าํงานเป็นเวลาตัÊงแต่ นาที ถงึ ชัÉวโมง และวนัภายใน
สปัดาห์

สามารถโปรแกรมในการเดินเครืÉองยนตท์าํงานไดถ้งึ โปรแกรม

เมืÉอเครืÉองยนตท์าํการทดสอบแลว้ก็สามารถโปรแกรมใหม้ีการโอนถ่ายโหลด หรือไมโ่อน
ถ่ายโหลดได้

ทุกตัวจะต้องผ่านการทดสอบการทนกระแส
ตามมาตรฐาน ซึÉงระบุเวลาในการทนกระแสลดัวงจรได้ และ ไซเคิล ไม่อนญุาต
ใหใ้ชอ้ปุกรณใ์ดๆ ทีÉไม่ผ่านการทดสอบดงักลา่ว

โรงงานผู้ผลิต จะตอ้งผ่านมาตรฐาน

สาํหรบัปรบัคา่ ของระบบไฟฟา้
โดย ตอ้งผลิตตามมาตรฐาน
ของ และ

พิกดัของ ตอ้งมีคุณสมบตัิและสมรรถนะ ดงัต่อไปนี Ê

ตามทีÉระบุในแบบ

ตามทีÉระบุในแบบ

-

ความต้องการด้านการออกแบบและการสรา้ง ตอ้งมีอปุกรณค์วบคมุและประกอบ
กนัเป็น

ชดุ ติดตัÊงภายในตู้เหล็กกนัสนมิ มีการระบายอากาศและการต่อลงดินเป็นอย่างดี อปุกรณค์วบคมุ
และ

ป้องกนั ประกอบดว้ย
ทกุ ของ ขนาด

และ ตอ้งมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ เท่าของ และมีพิกดักระแสลดัวงจร
ไมน่อ้ยกวา่จุดทีÉติดตัÊง และมีชุดลดกระแสพุง่เขา้ ชนดิ ทีÉ แตล่ะชุดจะมี
ระบบอตัโนมตัิทีÉจะตดัทัÊง เมืÉอเกิด เสียหายเพียง ชดุ

ตอ้งเป็นชนดิ และมีชุดลดกระแสพุง่เขา้
ชนดิ

หรือเป็นแบบ ใน
เป็นแบบ

อปุกรณค์วบคุมตอ้งติดตัÊงอยู่สว่นบนของแตล่ะ ตอ้งเป็นแบบทีÉสามารถ
ดดัแปลงและต่อเติมไดโ้ดยไม่มีผลต่อการทาํงานของตวัอืÉนๆ ตอ้ง
ประกอบสาํเร็จและทดสอบคุณสมบตัิ และการทาํงานมาแลว้จากโรงงานก่อนนาํมาติดตัÊงเขา้กบัระบบการติดตัÊง
ผูร้บัจา้งตอ้งติดตัÊง ตามคาํแนะนาํของบริษัทผูผ้ลิต และดงัแสดงไวใ้น
แบบทกุประการ ผู้รบัจา้งตอ้งทาํการทดสอบการใชง้านของเครืÉอง ทัÊง
ระบบตามหลกัวิชาการ โดยมีผูว้า่จา้งรว่มในการทดสอบดว้ย

ระบบดบัเพลิงไหมอ้ตัโนมตัิภายในแผงสวิตซจ์า่ยไฟฟา้รวม

ขอบเขตการทาํงาน

กาํหนดใหผู้้รบัจา้งจะตอ้งติดตัÊงระบบดบัเพลิงแบบอตัโนมตัิภายในตู้

และตูค้วบคุมระบบไฟฟ้าอืÉนๆ หากมีระบุเพิÉมเติมในแบบ เพืÉอเป็นการ

ป้องกนัการเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึ Êนจากภายในตู้

· ผลิตภณัฑท์ีÉอนมุตัิใหใ้ชง้าน

ขอ้กาํหนดผลิตภณัฑ์

เป็นอปุกรณด์บัเพลิงทีÉทาํงานไดโ้ดยอตัโนมตัิ สารดบัเพลิงเป็นแบบ เมืÉอทาํงานจะ

เปลีÉยนสภาพจากของแข็ง เป็นละอองปกคลุมพื ÊนทีÉในลกัษณะสารแขวนลอยและ

การเปลีÉยนสถาพเป็นแบบ สามารถลอยตวัปกคลุมเพืÉอดบัเพลิงไมน่อ้ยกวา่
นาที

อปุกรณท์ีÉใชใ้หเ้ป็นไปตามมาตราฐาน และเป็นผลิตภณัฑท์ีÉไดร้บัการรบัรองมาตรา
ฐานจาก หรือ

สารดบัเพลิงตอ้งไม่ทาํใหอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าเกิดความเสียหายและสามารถทาํความสะอาดไดง้่าย

การบรรจุสารดบัเพลิงตอ้งอยู่ในภาชนะบรรจุไรแ้รงดนั

สารดบัเพลิงและส่วนประกอบอืÉนๆตอ้งไม่มีสารประกอบจาํพวกเชื Êอปะทุ
สามารถดบัเพลิงทีÉเกิดจากเชื Êอเพลิง แบบ

การดบัเพลิงใชว้ิธีการแทรกแซงปฏิกริยาการเผาไหม้ โดยไม่ลดปริมาณออกซิเจนภายในพื ÊนทีÉปอ้งกนั
สารดบัเพลิงตอ้งมีค่าความเป็นฉนวนจนถึงแรงดนั

อายุการใชง้านอย่างนอ้ย ปี

อปุกรณแ์ละเครืÉองวดัสาํหรบัแผงจ่ายไฟฟา้รวม

เชน่แผงสวิทซจ์่ายไฟฟ้ารวมจะตอ้งมีอปุกรณเ์ครืÉองวดัและอปุกรณป์ระกอบ
และอืÉน ๆ ตามข้อกาํหนดในบท เครืÉองวดัและอปุกรณ์

ประกอบสาํหรบัแผงสวิตซจ์า่ยไฟฟา้

การติดตัÊง

แผงสวติซฯ์ ทีÉติดตัÊงในสถานทีÉใชง้านจริงตอ้งยึดติดกบัฐานทีÉตัÊงดว้ยนอ๊ต จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ จุดตามมมุ
ทัÊงสีÉอย่างแนน่หนา ในกรณีทีÉเป็นพื Êนคอนกรีต น็อตทีÉใชต้อ้งเป็นแบบ

การทดสอบ

การทดสอบประจาํโรงงานผูผ้ลิต ตามมาตรฐาน จะต้องทาํการทดสอบ
ดงัต่อไปนี Ê

· ตรวจสอบการทาํงานตามวงจรควบคมุทางดา้นไฟฟา้

· ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟา้

· ตรวจสอบการป้องกนัทางดา้นไฟฟา้

· ตรวจสอบ ค่าความต้านทานฉนวนไฟฟา้

· นอกจากการทดสอบทีÉโรงงานผูผ้ลิตตามความเห็นชอบของผูว้า่จา้ง เมืÉอมีการติดตัÊงในสถานทีÉใชง้าน
แลว้ ตอ้งตรวจทดสอบอย่างนอ้ยดงันี Ê

· ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอปุกรณภ์ายในแผงสวิตซฯ์ ทัÊงหมด

· ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน ต่างๆ ทีÉออกจากแผงสวติซฯ์

· ตรวจสอบระบบการทาํงานของอปุกรณต์า่งๆ เพืÉอทดสอบความถูกตอ้ง

· ในขัÊนตอนการตรวจสอบจะตอ้งใหผู้้ควบคุมงานรว่มตรวจสอบทีÉโรงงานและเห็นชอบพรอ้มอนมุตัิผล
การตรวจสอบ

เครืÉองมือบาํรุงรกัษา

· ทีÉขา้งแผงสวติซฯ์ แตล่ะชดุ ใหต้ิดตัÊงเครืÉองมือสาํหรบัเปิดบานประตูดา้นหนา้ หนึÉง อนั โดยมี
ประกบติดรดัไวก้บัแผงสวิตซฯ์ ใหสู้งประมาณ ม

· ใหจ้ดัชุดเครืÉองมือบาํรุงรกัษา ประกอบดว้ยเครืÉองเปิดบานประตูดา้นหนา้ หนึÉง อนั ไขควงสาํหรบั
ถอดสกรูยึดแผ่นโลหะ หนึÉง อนั ขนาดทีÉเหมาะสม หนึÉง อนั พรอ้ม
หวัสาํหรบัขนัสลกัและแป้นเกลียวทีÉใชย้ึดบสับารแ์ละสวติซต์ดัตอนฯ ครบทกุขนาดทีÉตอ้งใช้ หนึÉง
ชดุ และกล่องโลหะสาํหรบัใส่เครืÉองมือทัÊงหมด ชุดเครืÉองมือบาํรุงรกัษานี Ê ใหจ้ดัใหต้ามจาํนวนทีÉ
กาํหนดในรายการ

* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ชืŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) กรรมการผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ

ลายเซน็ :

3.) กรรมการเหมหิรญัผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) กรรมการและเลขานุการศรภักดีนายพงศส์ถิตย์

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ประธานกรรมการเหมหิรญัผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั

ลายเซน็ :

2.) กรรมการศรภักดีนายพงศส์ถิตย์

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี
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  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

ขอ้กําหนดแผงสวทิซจ์า่ยไฟฟ้ารวม
ELECTRICAL SYMBOL

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                 ประธานกรรมการ 

3.) กรรมการและเลขานุการสว่างวงษ์นายพงษ์นรินทร์

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



ระบบและวิธีการติดตัÊง

ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าแรงสงู ใหใ้ชต้ามระบบทีÉการไฟฟ้าทอ้งถิÉนกาํหนด
ระบบไฟฟ้าแรงตํÉา ให้ใชร้ะบบ โวลต์ เฟส

สาย เฮิรตซ์
ระบบสีของสายไฟและบสับาร์

ระบบไฟฟ้า โวลท์ เฟส สาย ใหใ้ชร้ะบบสี
ดังนี Ê
สายเฟส ใชส้ีดาํ
สายเฟส ใชส้ีแดง
สายเฟส ใชส้ายสีนํÊาเงิน
สายศนูย์ ใชส้ีขาว หรือเทาออ่น
สายดิน ใชส้ีเขียว หรือสเีขียวแถบ
เหลืองหรือใชส้ายทองแดงเปลอืย

ระบบไฟฟ้า โวลท์ เฟส สาย ใหใ้ชร้ะบบสี
ดังนี Ê
สายเฟส ใชส้ีดาํ
สายศนูย์ ใชส้ีขาว หรือเทาออ่น
สายดิน ใชส้ีเขียว หรือสีเขียวแถบเหลืองหรือใชส้ายทองแดงเปลอืย

สายขนาดใหญ่และสายอืÉนทีÉมีทาํเฉพาะสีเดียว ใหใ้ชไ้ดแ้ต่ตอ้งใชส้ี
หรือเทปสีทาํเครืÉองหมายทีÉสายไฟทุกแห่งทีÉมกีารต่อสาย และการต่อเขา้ขัÊวของ
อปุกรณไ์ฟฟา้

บสับาร์ ใหท้าสีหรือเทปสีตามระบบสดีงักลา่ว
ขา้งตน้

การต่อลงดิน
การต่อลงดิน ตอ้งทาํใหไ้ดค้รบตามความตอ้งการของขอ้บงัคบันี Ê

ประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรืÉอง ความปลอดภัยเกีÉยวกับไฟฟา้
หมวด ”

กฏของการไฟฟ้าทอ้งถิÉน
มาตรฐานของ

ถา้มีการขัดแยง้กันในขอ้บงัคับดังกลา่ว จะตอ้งเลือกทาํตามขอ้บงัคบัทีÉเขม้
งวดมากทีÉสดุ

สิÉงทีÉตอ้งต่อลงดิน สิÉงต่อไปนี Êตอ้งต่อลงดิน
สายศนูย์
เปลือก หรือโครง หรือฝาครอบหรือทีÉลอ้มทีÉเป็นโลหะของอปุกรณ์

ไฟฟ้าทุกอย่าง
ทางเดินสายทีÉเป็นโลหะ ท่อนํÊาทีÉเป็นโลหะ โครงลิฟตท์ีÉเป็นโลหะ

กรอบและทางวิÉงของเครืÉองยกไฟฟ้าหรือสิÉงอืÉนทีÉเป็นโลหะเเละไมไ่ดท้าํหนา้ทีÉใหก้ระเเส
ไฟฟ้าไหลผ่าน เเต่อาจมีกระเเสไฟฟ้ารัÉวไหลมาถงึได้

วัสดุทีÉใชใ้นการต่อลงดิน
สายดินตอ้งมีคุณสมบตัิตามทีÉกาํหนดในเรืÉองทีÉกลา่วถงึสายไฟเป็น

สายเปลือยหรอืหุม้ฉนวนสีเขียวหรือสีเขียวแถบเหลืองมีขนาดตามทีÉกาํหนด
รางเดินสายไฟและท่อรอ้ยสายไฟทีÉเป็นโลหะ ไม่ใหใ้ชเ้ป็นสายดิน
หลกัดิน โดยปรกติใหใ้ชแ้ท่งเหล็กฉาบทองแดงกลมมเีสน้ผ่าศนูย์

กลางไม่นอ้ยกว่า มม นิ Êว มีความยาวไมน่อ้ยกว่า มม ใน
กรณีทีÉตอ้งการปักหลกัดินใหล้กึกว่า มม อาจจะใชแ้ท่งเหล็กฉาบทองแดงทีÉมี
ขนาดความยาวต่าง ๆ ได้ โดยใชข้อ้ต่อแบบมีเกลียวต่อใหไ้ดค้วามยาวตามตอ้งการทีÉยดึ
สายดินเขา้กบัหลกัดินตอ้งทาํดว้ยโลหะทีไมผุ่กรอ่น และไม่มปีฏิกิรยิาทีÉเรยีก
ว่า กับสายดิน และหลกัดิน ในกรณีทีÉสภาพดินไม่เหมาะสมอาจ
ใชแ้ผ่นเหล็กหุ้มทองแดง หรือชบุสงักะสีหนาอย่างนอ้ย มม ขนาดอย่าง
นอ้ย ตร ม

วิธีการต่อลงดิน
วิธีการต่อลงดินนี Êใชก้ับระบบไฟดา้นแรงตํÉา

โวลต์ เฟส สาย แฮรต์ซ์ ใชส้ายศูนยต์่อลงดิน
สายดินทีÉต่อลงดินจะตอ้งมีการป้องกันไม่ใหข้าดหรอืเป็น

อนัตรายได้
หลกัดินจะตอ้งปักลกึลงในดินอย่างนอ้ย มม เมืÉอ

ติดตัÊงแลว้ตอ้งวัดค่าความตา้นทานว่ามไีมเ่กิน โอหม์ ถา้เกินใหป้ักหลกัดินขนาดเท่า
เดิมเพิÉมตามทีÉจาํเป็น โดยอยู่ห่างจากหลกัดินอนัแรกไมน่อ้ยกว่า มม แลว้ต่อ
สายดินเชืÉอมเขา้หากนั

การเชืÉอมต่อสายดินกบัสายดิน สายดินกับหลกัดิน ให้
ใช้ หรอื ทีÉทาํสาํหรบัใชก้บั
ระบบสายดิน และรบัรองโดย หรอืสถาบนัอืÉนทีÉเทียบเท่า

การต่อลงดินกับอปุกรณ์ ใหใ้ชห้างปลาและสลกัเกลยีว

การติดตัÊงท่อรอ้ยสาย
การติดตัÊงทัÉวไป

การติดตัÊงท่อรอ้ยสายใหเ้ลือกขนาดและชนิด ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย กฏของการไฟฟ้าทอ้งถิÉน หรือตามขอ้กาํหนดใน
ขอ้ อย่างใดอย่างหนึÉงทีÉเขม้งวดหรอืดีกว่า นอกจากไดร้ะบุเป็นอย่างอืÉนในแบบ
หรือขอ้กาํหนด ท่อโดยทัÉวไปทีÉไม่ไดร้ะบุชนิดใหห้มายถงึท่อ และถา้ไมไ่ดร้ะบุ
ขนาดใหห้มายถึงท่อขนาด นิ Êว

ขอ้ต่อท่อทีÉอยู่นอกอาคารหรือฝังในคอนกรตีใชช้นิดกนันํÊา
ท่อรอ้ยสายทีÉไม่ใช่โลหะหา้มดดังอ ใหใ้ชท้่อหรือขอ้ต่อโคง้ทีÉมี

รศัมีความโคง้เพียงพอหรือใชก้ล่องต่อสายยกเวน้ท่อ ทีÉยอมใหท้าํท่อใหโ้คง้ไดโ้ดย
วิธีใชค้วามรอ้น แต่ตอ้งทาํไม่ใหท้่อเสียหายหรอืตีบเลก็ เกินควร

ปลายท่อตอ้งทาํใหห้มดความคมดว้ยเครืÉองมอืลบ
คม ท่อต่อเขา้กล่องต่อสายและกล่องอืÉนตอ้งมีขอ้ต่อเขา้กลอ่งใสไ่ว้ จดุ
จ่ายไฟทุกจดุและสวิตซต์อ้งมีกล่องต่อสายเหลก็อาบสงักะสี
ขนาดทีÉเหมาะสม

ตัวยึดและตัวแขวน ใหใ้ชเ้หล็กอาบสงักะสทีัÊหมด
การใชท้่อ

ท่อรอ้ยสายทัÉวไปทีÉฝังในคอนกรีตใหใ้ชท้่อ และตอ้ง
เดินฝังอยู่ในเนื ÊอคอนกรตีทีÉมคีวามหนา้ไม่นอ้ยกว่า มม

ท่อเดินฝังขา้งผนังหรอืในเสา อนุญาตใหใ้ชท้่อ ได้
แต่อปุกรณป์ระกอบท่อทัÊงหมดตอ้งเป็นชนิด ป้องกนันํÊา

ท่อเดินลอยในฝา้ หรอืท่อเดินลอยทีÉระดบัสงูกว่า
มม และปลอดภัยจากอนัตราย ทีÉอาจเกิดจาก การกระแทกจากภายนอก
ใหใ้ชท้่อชนิด

ท่อเดินลอยทีÉระดับตํÉากว่า มม ใหใ้ชท้่อ
การติดตัÊงท่อผังดินโดยตรงทีÉกาํหนดใหใ้ชท้่อ

หรอื จะตอ้งทาดว้ยสารประเภท เชน่
อย่างนอ้ย ชัÊน เพืÉอป้องกันการผกุร่อน

ท่อทีÉต่อเขา้กบัอปุกรณท์ีÉมีการสัÉนสะเทือน เชน่ มอเตอร์
และท่อชนิดอ่อนทีÉอยู่ในทีÉเปียกชื Êนและนอกอาคารใหใ้ชช้นิดกนันํÊา

การเดินสายและเครืÉองประกอบการเดินสาย
การติดตัÊงสายไฟในทางเดินสายไฟโดยทัÉวไป

การติดตัÊงสายไฟ ผู้รบัจา้งตอ้งตรวจก่อนว่าสายไฟมสีภาพดี
ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดของสายไฟประเภททีÉจะใชน้ัÊน ๆ ในกรณีทีÉผูว้่าจา้งเป็นผูจ้ดัหาสาย
ไฟและผูร้บัจา้งพบว่าสายไฟนัÊน ๆ มีสภาพไม่ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด ผู้รบัจา้งตอ้งแจง้
ใหผู้ว้่าจา้งทราบและตอ้งไมน่าํสายไฟนัÊน ๆ ไปติดตัÊง

ผู้รบัจา้งจะติดตัÊงสายไฟในทางเดินสายไฟไดต้่อเมืÉอไดต้ิดตัÊง
ทางเดินสายไฟในช่วงนัÊน ๆ เรยีบรอ้ยและยึดอยู่กบัทีÉมัÉนคงดีแลว้

ก่อนรอ้ยสายไฟเขา้ในทางเดินสายไฟใด ๆ จะตอ้งตรวจดู
ก่อนว่าสายไฟแต่ละเสน้มีขนาด ชนิดและสถีูกตอ้ง และทางเดินสายไฟมีขนาดถูกตอ้ง
ถา้มีสิÉงหนึÉงสิÉงใดไม่ถูกตอ้งจะตอ้งแกไ้ขเสียก่อน

ก่อนรอ้ยสายไฟเขา้ในทางเดินสายไฟใด ๆ จะตอ้งตรวจ
ก่อนว่าไม่มวีัสดุทีÉจะเป็นอนัตรายต่อฉนวน หรือเปลือกนอกของสายไฟ ถา้มีจะตอ้ง
นาํออกเสียก่อนและทาํความสะอาดทางเดินสายไฟใหเ้รียบรอ้ยในการทาํความสะอาดหา้ม
ใชว้ัสดุทีÉจะเป็นอนัตรายต่อทางเดินสายไฟ หรือฉนวนหรือเปลือกนอกของ สายไฟ

ในการรอ้ยสายเขา้ทางเดินสายไฟ ตอ้งระวังไม่ใหเ้กิดแรงดงึ
ในสายเกินกว่าทีÉผูผ้ลิตสายแนะนาํไวอ้นัอาจจะทาํใหส้ายไฟเสียหายได้ ถา้พบว่ามี
แรงดึงในสายสงูถึงระดับทีÉผูผ้ลิตสายแจง้ไวต้อ้งหยุดการดึงสายเพืÉอหาสาเหตแุละแกไ้ขเสยี
ก่อนจงึจะดึงสายต่อไปได้

สายไฟทีÉเดินเขา้ในแผงจา่ยไฟ หรืออปุกรณอ์ืÉนทีÉคลา้ยกนั
จะตอ้งจดัใหเ้ป็นระเบียบใชเ้ชือกหรอืสายรดั ผูกหรือรดัไวเ้ป็นหมวดหมู่

สายไหนแต่ละเสน้จะตอ้งมีการทาํเครืÉองหมายใหท้ราบไดถ้งึ
วงจร และหนา้ทีÉของสายไฟนัÊน ๆ เครืÉองหมายเหลา่นี Êใหท้าํไวท้ีÉสายตรงทีÉอยู่ในกลอ่งดงึ
สายกล่องต่อสายและ หรือในบ่อรอ้ยสาย และตรงปลายทีÉต่อสายเขา้อปุกรณ์ ถา้ใน
แบบไดร้ะบุชืÉอหรือเครืÉองหมายทีÉแสดงถึงวงจรหรือหนา้ทีÉของสายไฟนัÊน ๆ ไวใ้หท้าํเครืÉอง
หมายใหต้รงกับทีÉระบุไวใ้นแบบ

สายไฟทีÉติดตัÊงในทางเดินสายไฟทีÉเดินในแนวดิÉง จะตอ้งยดึ
ใหม้ัÉนคง โดยทาํตามมาตราฐานใน

เมืÉอรอ้ยสายเขา้ทางเดินสายไฟแลว้ ตอ้งเหลือปลายสายไว้
ใหเ้พียงพอสาํหรบัต่อเขา้ทีÉกล่องต่อสายหรืออปุกรณต์่าง ๆ หากตัดสัÊนเกินไปหรือไมพ่อ
เพียงสายไฟทีÉรอ้ยไปแลว้จะตอ้งเปลีÉยนใหม่และหา้มนาํของ เก่าไปใชอ้ีกโดยผูร้บัจา้ง
ตอ้งเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการนี Ê

การต่อสายขนาด ตร มม หรอืเล็กกว่าใหต้่อ
ดว้ย หรอื สายทีÉมีขนาดโตกว่าใหใ้ชต้่อ
ดว้ย ถา้หัวต่อสายเป็นโลหะเปลอืยตอ้ง
ใช้ พนัโดยทับกันประมาณ ชัÊนและใหพ้นั
เลยเขา้ไปทีÉสายไฟประมาณ เท่าของเสน้ผ่าศูนยก์ลางสายไฟ

เมืÉอรอ้ยสายหรือเดินสายแต่ละชว่งแลว้เสรจ็ และโดยทีÉ
ยังไม่ต่อสายไปหาสายช่วงอืÉน ๆ หรือยังไม่ต่อ เขา้สู่อปุกรณ์ ใหท้ดสอบก่อนว่าสาย
แต่ละเสน้ไมข่าดและไมร่ัÉวลงสู่ทางเดินสาย หรอืรัÉวไปหาสายเสน้ อืÉน ๆ ทุกเสน้ทีÉ
อยู่รว่มในทางเดินสายเดียวกนั วิธีทดสอบใหใ้ชต้ามทีÉกาํหนดในมาตรฐานของสาย

ประเภททีÉใชน้ัÊน ๆ ถา้มีสายเสียตอ้งเปลีÉยนและทดสอบใหม่ โดยผูร้บัจา้ง
เป็นผู้รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย ในการนี Ê

สายไฟทีÉเดินออกจากทางเดินสายเขา้ในแผงจา่ยไฟ แผง
จ่ายไฟย่อยหรืออปุกรณอ์ืÉน ๆ ตอ้งจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่ไดร้ะเบียบโดยใชเ้ชอืกหรือทีÉรดั
สาย สายไฟทีÉยาวเกินจาํเป็นตอ้งตดัทิ Êง ปลายทีÉต่อเขา้ขัÊวต่อทีÉอปุกรณท์กุอย่างตอ้งต่อ
ใหแ้น่น

ขนาดสายป้อนอาจมีการเปลีÉยนแปลงตามภาระการใชไ้ฟฟา้
ทีÉแทจ้รงิ จงึใหผู้้รบัจา้งขอรบัทราบขนาดทีÉ แน่นอนจากผูว้่าจา้ง และผูร้บัจา้งอืÉน

ๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งก่อนดาํเนินการวางท่อรอ้ยสายไฟและสัÉงซื Êอสายไฟ
การเดินสายไฟฟ้าขนาดเล็กโดยไม่มีท่อรอ้ยสายใหใ้ชเ้ข็มขดั

อลมูิเนียม ยึดสาย โดยเข็มขดัตอ้งมีระยะห่างกันไมเ่กิน มม
การต่อสายโทรศพัท์ และสายสญัญาณใหต้่อในกล่องต่อ

สาย และตอ้งใชห้ัวต่อแบบทีÉไม่ตอ้งปอกสายโดยมีวัสดุใสเ่พืÉอกนัความชืÊน
การเดินสายในท่อ

ถา้ประสงคจ์ะใชล้วดดงึสาย ผู้รบัจา้งตอ้งจดัหาเองและจะ
รอ้ยลวดดงึสายได้ เมืÉอไดต้ิดตัÊงท่อสายไฟในช่วงทีÉจะรอ้ยลวดดึงสายเรยีบรอ้ยและยดึอยู่
กับทีÉมัÉนคงดีแลว้

ใหร้อ้ยสายไฟทีÉจะเดินในท่อรอ้ยสายพรอ้มกันทัÊงชดุในคราว
เดียว ถา้ประสงคจ์ะใชว้ัสดุทีÉช่วยลดความฝืดในการรอ้ยสาย จะตอ้งใชว้ัสดุทีÉไมเ่ป็น
อนัตรายต่อท่อรอ้ยสาย หรือฉนวนหรือเปลือกนอกของสายไฟและตอ้งเป็นวสัดทุีÉไดร้บั
อนุมตัิใหใ้ชไ้ด้

* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ
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กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน
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ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี
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  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

ขอ้กําหนดแผงสวทิซจ์า่ยไฟฟ้ารวม
ELECTRICAL SYMBOL

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ      ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



สายไฟทีÉเดินระหว่างทางเขา้และทางออกของท่อรอ้ยสาย แต่ละ
ช่วงจะตอ้งเป็นความยาวเดียวกนัไปตลอด หา้มต่อสายในท่อรอ้ยสาย การต่อสายจะทาํ
ไดเ้ฉพาะในกล่องทีÉเป็นทางเขา้ออกของสายเท่านัÊน

ขนาดของท่อรอ้ยสายทีÉกาํหนดเป็นขนาดขัÊนตํÉา และจาํนวนสายใน
ท่อทีÉแสดงในแบบ ไดแ้สดงไวเ้พืÉอเป็นแนวทางเท่านัÊน จาํนวนสายทีÉแสงในแบบโดย
เฉพาะวงจรดวงโคมและเตา้รบัอาจคลาดเคลืÉอนไดจ้งึใหผู้้รบัจา้งตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของขนาดท่อและจาํนวนสายก่อนการเสนอราคา หากขนาดท่อเล็กไปหรือจาํนวนสายไม่
ถูกตอ้งใหเ้ปลีÉยนทาํใหถ้กูตอ้ง ขนาดท่อใหถ้ือตามมาตรฐานประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ
ทัÊงนี Êโดยถือว่าผู้เสนอราคาไดเ้สนอราคาไวใ้นฐานะทีÉจะตอ้งทาํใหถ้กูตอ้งดว้ยแลว้จงึจะไมม่ี
การเพิÉมราคาใหจ้ากราคาทีÉไดเ้สนอไวใ้นกรณีทีÉจาํเป็น ตอ้งมีการเปลีÉยนขนาดท่อ และ
จาํนวนสายใหถ้กูตอ้ง

ท่อรอ้ยสายไฟฟ้าตอ้งอยู่ห่างจากท่อรอ้ยสายโทรศพัทไ์มน่อ้ย
กว่า มม หา้มรอ้ยสายโทรศัพทผ์่านเขา้ไปในกล่องต่อสายหรอืท่อรอ้ยสายเดียวกบั
สายไฟฟา้

การเดินสายในรางรอ้ยสาย
พื ÊนทีÉหนา้ตัดทัÊงหมดของสายไฟทุกเสน้ทีÉเดินในรางรอ้ยสายเมืÉอรวม

กันแลว้ตอ้งไม่เกิน ของพื ÊนทีÉหนา้ตัดภายในของรางรอ้ยสายตรงช่วงทีÉสายเดินผ่าน
ไป จาํนวนสายไฟทีÉเดินใน ตอ้งไม่เกิน เสน้ โดยไม่นับรวมสายทีÉมี
กระแสไฟไหลเพียงชัÉวคราวหรือสายดิน ทัÊงนี Êมขีอ้ยกเวน้ตามมาตรฐาน

การต่อสายหรือต่อแยกสายใน เมืÉอทาํแลว้ตอ้ง
พนัสายตรงทีÉต่อดว้ยเทปใหเ้รียบรอ้ยทัÊงสายไฟขอ้ต่อ และวัสดุอืÉน ๆ ทีÉใชใ้นการต่อสาย
ตอ้งกินเนื ÊอทีÉรวมกันไมเ่กิน ของพื ÊนทีÉหนา้ตัดภายใน ช่องรางรอ้ยสาย

การเดินสายในรางวางสาย
เมืÉอตอ้งการต่อสายไฟในช่วงทีÉเดินในรางวางสาย ตอ้งต่อสาย

และพนัเทปปิดขอ้ต่อดว้ยวิธีทีÉยอมรบั ส่วนทีÉต่อสายจะตอ้งไม่สงูพน้ขอบกัÊนของรางวาง
สายขึ Êนมา จดุทีÉต่อสายตอ้งอยู่ตรงทีÉ ๆ เขา้ถงึเพืÉอการ ตรวจตราหรือบาํรุงรกัษา
ไดง้่าย

การเดินสายในรางวางสายทัÊงทีÉอยู่ในแนวนอนและแนวตัÊง ตอ้งยดึ
สายทีÉเดินไปกับพื Êนรางใหม้ัÉนคง

ถา้มีสายไฟทีÉใชง้านแบบวงจรต่อขนานเดินในรางวางสาย ตอ้งจดั
สายสาํหรบัวงจรต่อขนานนัÊนรวมเป็นชดุ ๆ โดยแต่ละชดุมีสายของไฟแต่ละเฟส สาย
ศูนยไ์ม่เกิน เสน้ และสายดิน หากมี ครบถว้นในแต่ละชดุ

จาํนวนสายทีÉจะเดินไดใ้นรางวางสายแต่ละขนาด ตอ้งไม่เกินกว่า
ทีÉกาํหนดใน และตอ้งจดัวางสายในรางวางสายใหไ้ดต้ามความตอ้งการของ

การติดตัÊงแผงสวิทซจ์า่ยไฟย่อย สวิตซ์ เตา้รบั ดวงโคม และอปุกรณป์ระกอบ
การติดตัÊงอปุกรณใ์นขอ้กาํหนดนี Êตอ้งทาํใหถู้กตอ้งตามกฏทีÉกาํหนดไวใ้น
ประกาศกระทรวงมหาดไทย กฏของการไฟฟ้าทอ้งถิÉน และ ดังระบุไว้
ในเรืÉองเงืÉอนไขทัÉ วไปและดังทีÉจะระบตุ่อไปนี Ê

การติดตัÊงแผงสวิตซจ์่ายไฟย่อย
การติดตัÊงใหต้ิดลอยหรือฝังตามทีÉกาํหนดในรายการ การยึดติดกบั

ผนังปนูใหใ้ช้ แบบปลอกโลหะยดึ ถา้เป็นผนังไมห้รือโลหะใหใ้ช้
สลกัเกลียวและแป้นเกลยีวยึดแผงติดสงูจากพืÊน มม วัดถึงแนวศูนยก์ลางของ
แผงหรือสงูตามทีÉจะกาํหนดในระหว่างติดตัÊง แต่ส่วนทีÉสงูทีÉสดุของสวิตซต์ดั ตอนตอ้งสงู
ไมเ่กิน มม นอกเหนือจากท่อทีÉใชร้อ้ยสายเขา้แผงแลว้ แผงทีÉฝังจะตอ้งวางท่อ
ว่างขนาด มม นิ Êว อย่างนอ้ย ท่อขึ Êนไปทิ Êงไวใ้นฝา้ และอกี ท่อ
ลงไปใตพ้ื Êน หรือจาํนวน และ ขนาดตามทีÉกาํหนดในแบบ การติดตัÊงแผงสวิตซจ์า่ย
ไฟย่อยกับโครงสรา้งโลหะหา้มใชว้ิธีเชืÉอม

ทีÉอาํนวยความสะดวกในการติดตัÊงต่าง ๆ ทีÉทาํสาํเร็จรูปมาจากผู้
ผลิตแผงสวิทซจ์่ายไฟย่อย เชน่ รูสาํหรบัรอ้ยสลกัเกลียวเพืÉอยึดตู้ หา้ม
แกไ้ขหรือทาํเพิÉมเติม นอกจากจะไดร้บัอนุมตัิก่อน

ผู้รบัจา้งตอ้งหาวิธีป้องกันผิวและสีของแผงสวิทซจ์า่ยไฟย่อยไมใ่ห้
ถลอกเสียหาย ระหว่างการติดตัÊงและก่อนสง่มอบงาน ถา้เกิดการเสยีหาย ผู้รบัจา้งตอ้ง
เปลีÉยนของหรือซ่อมแซมใหเ้หมือนสภาพของเดิมหรือตามทีÉผูว้่าจา้งพอใจ โดยผูร้บัจา้ง
ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเอง

เมืÉอติดตัÊงแผงสวิทซจ์่ายไฟย่อย ตอ้งติดตัÊงใหส้่วนล่างของตูอ้ยู่ใน
แนวนอนโดยผิดพลาดไดไ้มเ่กิน มม ต่อ มม การติดตัÊงอปุกรณเ์ขา้ไปในตู้
หรอืรอ้ยสายไฟจะทาํไดเ้มืÉอยดึตวัตูม้ัÉนคงดีแลว้ดว้ย

ผู้รบัจา้งตอ้งรกัษาแผ่นป้ายสาํหรบัแสดงรายละเอยีดของวงจรต่าง
ๆ ประจาํตูไ้วอ้ย่าใหห้าย และตอ้งกรอกรายการในแผ่นปา้ยนัÊน ๆ ใหค้รบและถูกตอ้ง

การติดตัÊงสวิทซ์
สวิตซใ์หต้ิดสงูจากพื Êน มม วัดถึงแนวศูนยก์ลางของ

สวิทซ์ หรือตามทีÉกาํหนดในแบบ
สวิตซใ์หต้ิดฝังเรียบในผนงั โดยใชก้ล่องโลหะและตอ้งต่อลงดิน ยก

เวน้ในกรณีทีÉจาํเป็นตอ้งติดลอย ใหต้ิดตัÊงโดยใชก้ล่องโลหะหล่อแบบติดลอย นอกจาก
ในกรณีทีÉใชส้วิทซพ์ิเศษทีÉจาํเป็นตอ้งใชก้ล่องพลาสติกแบบติดลอย จงึจะใชไ้ดโ้ดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากผูว้่าจา้ง

ในกล่องแต่ละกล่องทีÉใชต้ิดตัÊงสวิทซ์ หา้มไม่ใหต้ิดสวิทซเ์กินหนึÉง
อนั ถา้มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสวิทซเ์กิน โวลท์ ยกเวน้ในกรณีทีÉติดตัÊงแผ่น
ฉนวนกัÊนระหว่างสวิทซ์ หรือใชส้วิทซแ์บบไม่มีชิ Êนส่วนทีÉมีกระแสไฟใหแ้ตะตอ้งได้ จงึจะ
ติดรวมกันหลายอนัในกลอ่งเดียวกนัได้

การติดตัÊงสวิตซห์รีÉไฟ ใหต้ิดตัÊงเหมือนสวิทซท์ัÉวไป
การติดตัÊงเตา้รบั

เตา้รบัทุกชนิดใหต้ิดสงูจากพื Êน มม วัดถึงแนวศนูยก์ลาง
ของเตา้รบัหรือตามทีÉกาํหนดในแบบ

การติดตัÊงเตา้รบัใหท้าํเหมือนการติดตัÊงสวิตซด์ังกล่าวขา้งตน้
การติดตัÊงดวงโคม

การติดตัÊงดวงโคม ผู้รบัจา้งจะตอ้งตระเตรียมทุกอย่างไวใ้หพ้รอ้ม
ดวงโคมทุกดวงจะตอ้งติดตัÊง ณ ตาํแหน่งซึÉงแสดงไวใ้นแบบ ถา้มีความ
จาํเป็นตอ้งเปลีÉยนตาํแหน่งใหม่ จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูว้่าจา้งเสยี
ก่อนจงึจะทาํการไดก้ารติดตัÊงดวงโคมทกุชนิด ผู้รบัจา้งจะตอ้งทาํใหม้คีวามแข็ง
แรงทนทานและปลอดภยั ถา้หากพบว่ามีสิÉงใดไม่เป็นไปตามความประสงคข์องผู้

ธิว่าจา้ง ผู้ว่าจา้งมีสิท Í Éจะใหผู้้รบัจา้งซอ่มแซมแกไ้ข หรือติดตัÊงใหม่ โดยไม่มีีท
การเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายเพิÉมแต่อย่างใด

ดวงโคมทุ กดวงในระบบการเดินสายแบบใชท้่อรอ้ยสาย ตอ้งมี
กลอ่งต่อสายติดตัÊงต่างหาก หา้มต่อสาย จากท่อรอ้ยสายเขา้ดวงโคมโดยตรง และหา้ม
รอ้ยสายวงจรย่อยทะลดุวงโคมไปยังจดุจ่ายไฟอืÉน ๆ ใหต้่อสายไดเ้ฉพาะตาํแหน่งในกลอ่ง
ต่อสาย

ดวงโคมชนิดฝังในฝา้เพดานแต่ละดวง ตอ้งมีท่อรอ้ยสายชนิดออ่น
ต่อจากกล่องต่อสายไปยังดวงโคม ท่อรอ้ยสายชนิดอ่อนนี Êตอ้งยาวพอ
ทีÉจะทาํใหส้ามารถถอดดวงโคมไดส้ะดวก

การป้องกันการผกุรอ่น
การป้องกันการผุกร่อนตอ้งทาํตามมาตรฐาน
ท่อรอ้ยสายโลหะ และชิÊนสว่นทีÉเป็นโลหะซึÉงฝังในดิน ตอ้งทาํดว้ยสาย

ประเภทแอลฟัลต์ เชน่ ฟลิ Êนโค๊ด ใหท้ัÉวดา้นนอกอย่าง
นอ้ย ครัÊง โดยทาํใหถู้กตอ้งตามกรรมวิธีทีÉดี

ชิ Êนสว่นทีÉเป็นเหล็กตอ้งป้องกนัการผกุรอ่น โดยการอาบสงักะสีหรือพ่นสีกนั
สนิมหรือโดยวิธีอืÉนใดทีÉเหมาะสมกบั สภาพของสถานทีÉ ทัÊงนี Êใหท้าํตามทีÉผูว้่าจา้ง
กาํหนดหรือวินิจฉยั

การป้องกันการผุกร่อนโดยใชส้ใีหท้าํดงันี Ê
ขัดผิดโลหะใหเ้รียบสะอาดและหมดสนิม แลว้ลา้งดว้ยนํÊายาเพืÉอลา้ง

ไขมนัหรือนํÊามนั และสนิมออกจนโลหะสะอาดหรือใชโ้ลหะชนิด

พ่นสีรองพื Êนชนิดกันสนิมใหท้ัÉวถงึทกุจดุ เชน่
หรอื เป็นตน้ แลว้อบใหแ้หง้

พ่นสีขัÊนนอก ถา้ใชส้ีนํÊามนัตอ้งใชช้นิดสีอบและพน่อย่างนอ้ย
ชัÊนหรือจะใชส้ี ชนิดผงพ่นแลว้อบก็ได้

รหัสและป้ายชืÉอ
เพืÉอความสะดวก แก่การซ่อมบาํรุงในอนาคต จงึกาํหนดใหจ้ดัทาํรหสัและปา้ย

ชืÉอกาํกบัวสัดุ อปุกรณท์ีÉใชต้ิดตัÊงงานระบบไฟฟ้าและสืÉอสารตามรายละเอยีดใน
หัวขอ้ต่อไปนี Ê

ระบบไฟฟ้า ทัÊงแรงสงูแรงตํÉาใหใ้ชส้ายไฟฟ้าทีÉมีรหัสดงัต่อไปนีÊ
สีดาํ สาํหรบัสายไฟฟา้ เฟส
สีแดง สาํหรบัสายไฟฟ้า เฟส
สีนํÊาเงิน สาํหรบัสายไฟฟา้ เฟส
สีขาว หรือเทาออ่น สาํหรบัศูนย์
สีเขียว หรือเขียวคาดเหลอืง สาํหรบัสายดิน
ในกรณีทีÉสายไฟฟ้ามีมาตรฐานผลิตเป็นเดียวใหใ้ชป้ลอก หรือเทป พีวีซี สี

ตามกาํหนดสวม หรอืคาดไวท้ีÉปลายไฟฟา้นัÊนทัÊง ดา้น
อปุกรณเ์ดินสายไฟฟ้า แต่ละระบบใหม้ีรหัสสีดังต่อไปนี Ê

สีแดง สาํหรบัระบบไฟฟ้าปกติ
สีเหลือง สาํหรบัระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
สีเขียว สาํหรบัระบบโทรศพัท์
สีสม้ สาํหรบัระบบสญัญาณแจง้เตือนเพลิงไหม้
สีขาว สาํหรบัระบบเสยีง
สีนํÊาเงิน สาํหรบัระบบรกัษาความปลอดภยั ระบบ และ

ระบบ
สีฟา้ สาํหรบั ระบบไฟฟ้าควบคุม
สีนํÊาตาล สาํหรบัระบบนาฬิกาไฟฟา้
สีเทา สาํหรบัระบบคอมพิวเตอร์

โดยใหท้าสีคาดท่อรอ้ยสายไฟฟ้าทกุ ๆ ระยะไม่เกิน เมตร หรอืทาทีÉอปุกรณ์
ยึดจบัท่อ ทุกอนั ส่วนกล่องต่อสาย พกัสายต่าง ๆ ใหท้าสีภายใน

กล่อง และทีÉกลอ่งทุกกล่อง
ใหท้าํป้ายชืÉอแสดงชืÉอ หรอื ดว้ยปา้ยพลาสติกทีÉ

มีพื ÊนทีÉสีดาํและแกะสลกัเป็นตัวอกัษรสีขาวติดไวอ้ย่างแน่นหนาสว่นขนาดของป้ายให้
เหมาะสมกบัวสัดุ อปุกรณน์ัÊน ๆ ตามความเห็นชอบของผูค้มุงาน

เครืÉองหมาย “ ไฟฟ้าแรงสงู” ใหใ้ชส้ีแดงพ่นบนแผงสวิตซท์่อรอ้ยสายไฟฟ้า
ดว้ยขนาดทีÉเหมาะสมและเห็นไดช้ดัเจน

* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

1:100

EE- 4

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

ขอ้กําหนดแผงสวทิซจ์า่ยไฟฟ้ารวม
ELECTRICAL SYMBOL

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                 ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



0.90M. Max

SITE FOR CONSTRUCTION GUIDE PURPOSES.

CONTRACTOR MAY USE A CONDUIT SUSPENSION SYSTEM
EQUIVALENT TO THAT WHICH IS DETAILED, HAVING
THE FEATURES SHOWN AND APPROVED IN ADVANCE BY

PROVIDE A SAMPLE SUPPORT SYSTEM TO KEEP ON JOB

CONDUIT SUSPENSION SYSTEM SHALL BE INDEPENDENT OF

CONDUIT STRAPS

2.

1.

3.

THE RESIDENT ENGINEER.

ANY OTHER SUSPENSION SYSTEM.

NOTES:

SINGLE BOLT CHANNEL 914mm MAX.

13mm THREADED GALV.

38mm SQ. 2.8mm MIN.
GALV. STEEL CHANNEL

STEEL RODS

* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

1:100

EE- 5

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

ขอ้กําหนดแผงสวทิซจ์า่ยไฟฟ้ารวม
ELECTRICAL SYMBOL

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                 ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

มาตราสว่น 1:100

3 4 52
8.00 8.00 8.00

10.00

A

C

10.00

1:100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

EE- 6

  
 

น6ผังโคมไฟห้องพกัอาจารย ์ชัÊ

สวทิซไ์ฟฟา้

เตา้รบัไฟฟา้

ดวงโคมหลอด 2 x 28w LED

ตู ้LP

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                 ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 

ผังโคมไฟห้องพักอาจารย์ชั้น6



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

มาตราสว่น 1:100

3 4 52
8.00 8.00 8.00

10.00

A

C

10.00

1:100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

EE- 7

ผังดวงโคมห้องพกัอาจารย ์ชัÊนş

สวทิซไ์ฟฟา้

เตา้รบัไฟฟา้

ดวงโคมหลอด 2 x 28w LED

ตู ้LP

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                 ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 

 ผังโคมไฟห้องพักอาจารย์ชั้น7



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

มาตราสว่น 1:100
ผังเตา้รับหอ้งพักอาจารย ์ชัÊน6

3 4 52
8.00 8.00 8.00

10.00

A

C

10.00

1:100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

EE- 8

ผังเต้ารับห้องพกัอาจารย ์ชัÊน6

สวทิซไ์ฟฟา้

เตา้รบัไฟฟา้

ดวงโคมหลอด 2 x 28w LED

ตู ้LP

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                  ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

มาตราสว่น 1:100
ผังเตา้รับหอ้งพักอาจารย ์ชัÊนş

3 4 52
8.00 8.00 8.00

10.00

A

C

10.00

1:100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

9EE- 

ผังเต้ารับห้องพกัอาจารย ์ชัÊนş

สวทิซไ์ฟฟา้

เตา้รบัไฟฟา้

ดวงโคมหลอด 2 x 28w LED

ตู ้LP

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                 ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

มาตราสว่น 1:100

3 4 52
8.00 8.00 8.00

10.00

A

C

10.00

1:100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

EE- 10

ผังระบบปรับอากาศ
ห้องพกัอาจารยช์ัÊน6

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                 ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 

ผังระบบปรับอากาศห้องพักอาจารย์ชั้น 6



* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

มาตราสว่น 1:100

3 4 52
8.00 8.00 8.00

10.00

A

C

10.00

1:100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

EE- 11

ผังระบบปรับอากาศห้องพักอาจารย์ ชันşÊ

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                 ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 

ผังระบบปรับอากาศห้องพักอาจารย์ชั้น 7



C

D

E

F

* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

มาตราสว่น 1:100

9

5.50

5.50

3.50

4.95

1:100

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

EE- 12

  ชัผังระบบปรับอากาศเดิม  น 7Ê

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                 ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 

ผังระบบปรับอากาศเดิมชั้น 7



1 / 2"1280

Ø 2" IMC.

4 - 35 , 10 G.sq.mm.IEC01

CONNECTED : DB

1 / 2"

1

101

CB.63A.

7150

TOTAL CONNECTED LOAD

400

แสงสวา่ง

6th.FLOOR

36 CCTLP6CA

RemarkRaceway
Size (inch)Size (sq.mm.)

ConductorCB
Amp.Pole IC(KA)

Description Load (VA)Description

9

7

5

3

No.

HINGE Location :

Capacity : 

IC   25 KA

415 / 240V.Main :

Door :

Panel Name : 

4001

CCT
Mounting : Surface

1 / 2"

RACEWAY

FEEDER

PANEL BOARD

แสงสวา่ง 

7150 7030

แสงสวา่ง

10

10

21330

2X2.5,G-2.5 IEC016

6

6

11

13

15

17

19

21

23

2

4

6

8

เตา้รบั

เตา้รบั

เตา้รบั

1800

1800

1800

2X2.5,G-2.5 IEC01

2X2.5,G-2.5 IEC01

2X4,G-4 IEC01

2X4,G-4 IEC01

2X4,G-4 IEC01

1 20 6

1 20 6

1 20 6

1 / 2"

1 / 2"

1 / 2"

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

10

12

14

16

18

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

25

27

29

31

33

35

20

22

24

26

28

30

32

34

36

* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

1:100

EE- 13

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

ตารางโหลดไฟฟ้าชัÊน 6

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ      ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



1 / 2"1360

Ø 2" IMC.

4 - 35 , 10 G.sq.mm.IEC01

CONNECTED : DB

1 / 2"

1

101

CB.63A.

8800

TOTAL CONNECTED LOAD

400

แสงสวา่ง

7th.FLOOR

36 CCTLP7C

RemarkRaceway
Size (inch)Size (sq.mm.)

ConductorCB
Amp.Pole IC(KA)

Description Load (VA)Description

9

7

5

3

No.

HINGE Location :

Capacity : 

IC   25 KA

415 / 240V.Main :

Door :

Panel Name : 

4001

CCT
Mounting : Surface

1 / 2"

RACEWAY

FEEDER

PANEL BOARD

แสงสวา่ง 

8800 8760

แสงสวา่ง

10

10

26360

2X2.5,G-2.5 IEC016

6

6

11

13

15

17

19

21

23

2

4

6

8

เตา้รบั

เตา้รบั

เตา้รบั

1800

1800

1800

2X2.5,G-2.5 IEC01

2X2.5,G-2.5 IEC01

2X4,G-4 IEC01

2X4,G-4 IEC01

2X4,G-4 IEC01

1 20 6

1 20 6

1 20 6

1 / 2"

1 / 2"

1 / 2"

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

10

12

14

16

18

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

เครืÉองปรบัอากาศ CDU-6.1 18,000 BTUH 1650 3 / 4"321 2X4,G-2.5 ICT016

25

27

29

31

33

35

20

22

24

26

28

30

32

34

36

* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

1:100

EE- 14

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

    ตารางโหลดไฟฟ้าชัน  7Ê

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ                 ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 



DB1

MDB

DRM

DB2

DB3

DB4

DB5

DB6

GRD

MAZZ FL.

2nd FL.

3rd FL.

4th FL.

5th FL.

6th FL.

DB7
(IEC-01) 4x35mm 2

7th FL.
LP7A LP7B LP7C

LP6A LP6B LP6C

(IEC-01) 4x35mm 2

* ระยะต่างๆ ทีÉแสดงในแบบใชเ้พืÉอประกอบการจัดทาํแบบเท่านัÊน ใหผู้ร้บัจา้งสาํรวจหนา้งานจรงิก่อนดาํเนนิการ/เสนอราคา*

1:100

EE- 15

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ปรับปรุงอาคารเรียนและหองพักอาจารย
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน

ืช ŕอโครงการ :

อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

ลายเซน็

ลายเซน็

คณะกรรมการจดัทําแบบรปูรายการงานกอ่สรา้ง

ลายเซน็ :

2.) ผูช้่วยศาสตราจารยว์ุฒิวฒัน์ คงรตันประเสรฐิ กรรมการ

ลายเซน็ :

3.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั กรรมการ

ลายเซน็ :

กรรมการ

ลายเซน็ :

5.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการและเลขานุการ

ลายเซน็ :

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ

1.) ผูช้่วยศาสตราจารยส์รุชยั เหมหิรญั ประธานกรรมการ

ลายเซน็ :

2.) นายพงศส์ถิตย์ ศรภักดี กรรมการ

ลายเซน็ :

ลายเซน็ :

แสดงแบบ :

  แผ่นทีÉ :

รองศาสตราจารยพ์ิชยั จนัทรม์ณี

33

  รวม :

มาตราสว่น : วนัทีÉ :

Main Riser

1.) รองศาสตราจารยจ์ิระพล           กลÉินบญุ      ประธานกรรมการ 

3.) นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย สุขมั่น

4.) นายดลภิลาภ อัศวชัยสุวิกรม 
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